
 
 

 

 

Mikołów, 22 marca 2021r. 

nr ref. 1/RB/2021 

Znak sprawy: ZP.262.4.2021 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pisemnego na budowę  sieci wodociągowej wraz z przyłączami  w 

ulicy Pszczyńskiej  

 

 

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania- treść w załączeniu.  

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

 

PYTANIA 

1. Zamieszczony projekt czasowej organizacji ruchu jest niezgodny z tym, który obowiązuje przy 

przebudowie ul. Pszczyńskiej w ramach trwającej przebudowy zleconej przez PZD Mikołów. 

Czy Zamawiający posiada porozumienie o konieczności wprowadzenia czasowej organizacji 

ruchu niezbędnej dla wykonania nowej sieci wodociągowej? 
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Nie –Zamawiający nie posiada porozumienia dotyczącego zgodności projektu tymczasowej 

organizacji ruchu branży instalacyjnej z branża drogową. 

2. W związku z kolizją dwóch zadań inwestycyjnych tj. Przebudowy odcinka drogowego 

zleconego przez PZD Mikołów oraz przedmiotowej przebudowy sieci wodociągowej ZIM 

Mikołów dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zadania? 

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zadania. 

3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opasek żeliwnych z odejściem kołnierzowym na 

przedmiotowej nowoprojektowanej sieci wodociągowej? 

Zamawiający nie dopuszcza stosowania opasek żeliwnych z odejściem kołnierzowym. 

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z podsypki i obsypki piaskowej w 

przypadku stosowania rur PE RC? 

Zamawiający dopuszcza ułożenie rur PE RC bez stosowania podsypki i obsypki piaskowej 

jeżeli grunt rodzimy spełnia wymagania stawiane materiałomstosowanym do wykonania 

podsypki i obsypki. 

5. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę trójników żeliwnych na trójniki PE w następujących 

węzłach: 4A, 13, 36, 39, 55, 61, 62, HP1, HP2, HP3, HP4, HP5, HP6, HP7. 

Zamawiający nie dopuszcza zamiany trójników żeliwnych na trójniki PE w węzłach: 

4A, 13, 36, 39, 55, 61, 62, HP1, HP2, HP3, HP4, HP5, HP6, HP7. 

6. Prosimy o sprecyzowanie materiału rur ochronnych. 

Rury ochronne powinny być z tego samego materiału co rury przewodowe, Zamawiająca 

dopuszcza zastosowanie rur osłonowycho współczynniku wymiarów SDR17. 

7. Prosimy o sprecyzowanie rozmiaru rur ochronnych, ponieważ na rynku nie występuje rura o 

średnicy DN220. 

Skorygowany wymiar rur ochronnych to DN225. 

8. Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie innego zaworu odpowietrzająco-

napowietrzającego niż urządzenie firmy Fabryka Armatury Hawle Sp. z o.o.? Prosimy o 

załączenie parametrów, które ma spełniać zespół napowietrzająco-odpowietrzający 

zaprojektowany na trasie sieci wodociągowej. 

Zamawiający nie dopuszcza montażu innego zaworu odpowietrzająco-napowietrzającego niż 

urządzenie zgodne z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych 

9. Czy Zamawiający jest w posiadaniu jakichkolwiek uzgodnień dotyczących konieczności 

koordynacji zadania przebudowy drogowej (PZD Mikołów) z przebudową sieci wodociągowej 

na tym samym odcinku ul. Pszczyńskiej?  Jeżeli tak to prosimy o przekazanie tych uzgodnień. 

Zamawiający nie posiada uzgodnień dotyczących konieczności koordynacji zadania 

przebudowy drogowej (PZD Mikołów) 

10. Czy w przypadku pracy w gruntach kategorii V, VI, VII Zamawiający uzna roboty dodatkowe, 

czy cena ofertowa ma obejmować pracę również w tych kategoriach gruntu? Badania 

geotechniczne przekazane w ramach postępowania przetargowego są umiejscowione poza trasą 

przebiegu nowego wodociągu – w jezdni ul. Pszczyńskiej. 

Według dostępnej wiedzy Zamawiającego,popartej prowadzeniem prac wykopowych w 

ramach bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej w rejonie ul. Pszczyńskiej Zamawiający nie 

przewiduje wykonywania prac w gruntach kategorii V, VI, VII 
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