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ZAKLAD INZYNIERII MIEJSKIEJ] Sp. z 0.0. w Mikotowie

Mikotow, 10 marca 2022 r.
nr ref. 3/D/2022

Znak sprawy: ZP.262.08.2022

UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego — pisemnego na dostawe fabrycznie nowej armatury
wodociggowej

Do Zamawiajgcego wptyneto zapytanie dotyczace przedmiotowego postepowania,

Pytanie nr1

,Prosimy od potwierdzenie, ze owiercenie armatury w srednicach od DN200 wtacznie ma by¢ na
ci$nienie PN16”

OdpowiedZ Zamawiajacego na pytanie nr 1

Zamawiajacy wymaga aby owiercenie armatury w Srednicach od DN200 (wtacznie) byto na
cisnienie PN16.

Pytanie nr 2

»W czesci zasuwy kotnierzowe oraz zasuwy do przytgczy domowych wykonane z zywicy POM lub
zeliwa sferoidalnego, gdzie jednym z parametréow technicznych jest miekko uszczelniajacy klin
pokryty elastomerem, czy Zamawiajgcy wymaga, aby klin pokryty byt elastomerem na catej swojej
powierzchni?”

Odpowiedz Zamawiajgcego na pytanie nr 2

Zamawiajacy nie wymaga aby klin zasuw byt pokryty elastomerem na catej swojej powierzchni.

Pytanie nr 3

»W czesci hydranty nadziemne z podwdjnym zamknieciem sztywne ze stali ocynkowanej ogniowo,
stali nierdzewnej lub zeliwa sferoidalnego czy Zamawiajagcy wyrazi zgode na zaoferowanie
hydrantow nadziemnych z podwéjnym zamknieciem i strefg zabezpieczajaca hydrant w przypadku
uszkodzenia kolumny nadziemnej w wersji antyztamaniowej?”
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Odpowiedz Zamawiajgcego na pytanie nr 3

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Oferta powinna zawiera¢ hydranty sztywne jak i famane zgodnie z
formularzem oferty.

Pytanie nr4

»W czesci ksztattki zeliwne, kotnierze zaslepiajace i kolana stopowe do rur PE i PVC wymagane jest
posiadanie przez nie certyfikatu GSK RAL — czy Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie
ksztattek, producenta, ktéry wdrozyt w procesie produkcji wymagania certyfikatu GSK RAL i w
zwigzku z tym wszystkie produkowane produkty s3 w ten sposdb zabezpieczone antykorozyjnie —
miedzy innymi hydranty i zasuwy?”

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie nr 4

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Certyfikat GSK RAL jest wymagany.
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