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Załącznik do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Rewita Rogowo

 „ DELFIN” - parter
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Kierunek do wyjścia w prawo i prosto / za drzwiami / 

Kierunek drogi ewakuacyjnej

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w prawo

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej

Podręczny sprzęt gaśniczy / gaśnica proszkowa / 

Podręczny sprzęt gaśniczy / hydrant wewnętrzny / 
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Drzwi przeciwpożarowe
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Załącznik do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Rewita Rogowo

 „ DELFIN” - I piętro
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Kierunek do wyjścia w prawo i prosto / za drzwiami / 

Kierunek drogi ewakuacyjnej

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w prawo

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej

Podręczny sprzęt gaśniczy / gaśnica proszkowa / 

Podręczny sprzęt gaśniczy / hydrant wewnętrzny / 
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Drzwi przeciwpożarowe
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Załącznik do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Rewita Rogowo

 „ DELFIN” - II piętro

Biuro

125 m kw
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Kierunek do wyjścia w prawo i prosto / za drzwiami / 

Kierunek drogi ewakuacyjnej

Podręczny sprzęt gaśniczy / gaśnica proszkowa / 

Podręczny sprzęt gaśniczy / hydrant wewnętrzny / 

EI - 30

Drzwi przeciwpożarowe

 

Czujka dymowa

Okno oddymiające

Uruchamianie klap dymowych

Uruchamianie ręczne
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Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w lewo
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