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W związku z pytaniami, jakie wpłynęły do zamawiającego w trakcie postępowania o

udzielenie zamówienia pn. „System monitoringu wizyjnego II” udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie:

W związku z wycofaniem przez producenta modelu rejestratora obsługującego kamery do 12Mpx i tym samym nie

spełnienia wymogu nagrywania w rozdzielczości 12MP, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych parametrów,

czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  wykreślenie  wymogu  obsługi  kamer  do  12Mpx  

i nagrywania w rozdzielczości 12MP przez rejestrator?

Odp. Tak

Pytanie:

Odnośnie zapisów SIWZ Rozdział 7. 1 - 7.6 - Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, czy wszystkie dokumenty, o

których mowa w Rozdziale. 7.1 - 7.6 SIWZ, Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą, czy dopiero na wezwanie

Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 Pzp?

Odp. Zgodnie z pkt 7.9 SIWZ dokumenty, o których mowa w pkt 7.3 i 7.4 SIWZ Wykonawca składa na
wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust.2 ustawy Pzp.

Pytanie:

Odnośnie Załącznika nr 3 do SIWZ Grupa kapitałowa - Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że Wykonawca

ma oświadczyć, że przynależy do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy i ewentualnie wskazać, jacy inni

wykonawcy  należą  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  co  wykonawca,  nie  jest  konieczne  oświadczenie  o

przynależności do grupy kapitałowej w ogóle i  załączanie listy wszystkich podmiotów wchodzących w skład tej

grupy?

Odp.  Wykonawca ma oświadczyć, że przynależy do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy i ewentualnie

wskazać, jacy inni wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca

Pytanie:

Odnośnie  załącznika  Opis  techniczny  pkt.  2.2.6  Ekran  wyświetlania  obrazów.Zamawiający  wskazuje,  że

ekran/telewizor  należy  zawiesić  na  dedykowanym  uchwycie  w  miejscu  wskazanym  przez  Komendanta  KPP.

Prosimy o doprecyzowanie, czy uchwyt do ekranu/telewizora ma być naścienny, czy nabiurkowy czy inny – jaki?

Odp. Należy ustalić lokalizację ekranu telewizora i na podstawie ustaleń dobrać uchwyt.

Pytanie:

Odnośnie dokumentu Przedmiar. W dokumencie Zamawiający pośrednio określił  wagę szafy RACK na 2-15kg.

Zgodnie z wiedzą Wykonawcy, praktycznie wszystkie szafy dostępne na rynku o wysokości 15U ważą powyżej 29

kg.  W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie,  że waga szafy RAK 15U jest  nieistotna,  a jedynie jej

nośność  musi  umożliwiać  montaż  wszystkich  elementów  (rejestrator,  półka,  switch,  itp.)  przewidzianych  w

wymaganiach zamówienia.

Odp. W tym wypadku ważna jest wysokość (wielkość) szafy RACK.

Pytanie: 

Odnośnie załącznika nr 7 dokumentacja techniczna rysunek 3 zasilanie kamery. W jaki sposób Zamawiający 

przewidział zasilanie mediakonwertera. Jeżeli mediakonwerter ma być zasilany w standardzie POE, to zasilanie 



powinno być pobierane ze stabilizatora napięcia DC/DC, czy w związku z tym rysunek 3 zasilanie kamery zawiera 

brak lub błąd dotyczący zasilania mediakonwertera? Prosimy o przedstawienie prawidłowego schematu zasilania.

Odp. Przesyłamy schemat zasilania i publikujemy go na stronie internetowej przetargu.

Pytanie: 

Odnośnie załącznika nr 7 dokumentacja techniczna – opis techniczny punkt 2.2.3 punkty kamerowe. Zamawiający

opisując parametry kamery stacjonarnej podał napięcie zasilania oraz maksymalną moc pobieraną przez kamerę.

W punkcie  POE podał  standard  zasilania  POE.  Czy  Zamawiający  może  sprecyzować  te  same parametry  w

przypadku kamery obrotowej tzn. max moc oraz standard zasilania POE?

Odp. Zasilanie 12V moc max 18W.

Pytanie: 

Odnośnie załącznika nr 7 dokumentacja techniczna – opis techniczny punkt 2.2.3 punkty kamerowe. W przypadku 

zastosowania kamery obrotowej o podanych parametrach dotyczących podświetlenia IR, zoomu optycznego 

(mechanika obiektywu wymaga zasilania), uwzględniając temperaturę pracy w przedziale -30 ° C ~ + 60 ° C 

możliwe jest, że jeden akumulator o pojemności 17 Ah nie będzie w stanie utrzymać zasilania kamery z 

mediakonwerterem przez wymagany przez Zamawiającego czas. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie w przypadku kamer obrotowych akumulatora o większej pojemności  i w związku z tym większej 

skrzynki lub układu składającego się z dwóch akumulatorów, dwóch szafek, przetwornika AC/DC, stabilizatora 

napięcia zasilającego kamerę i mediakonwerter. Taki układ może być niezbędny do zapewnienia prawidłowej pracy

kamery uwzględniając utratę pojemności akumulatora w okresie zimowym?

Odp. Opcja w zakresie wykonawcy.

Pytanie: 

Odnośnie załącznika nr 7 dokumentacja techniczna – opis techniczny punkt 2.2.2 założenia projektowe.  Zmiana

pojemności akumulatorów może również powodować konieczność zastosowanie innego zasilacza buforowego o

większym prądzie ładowania lub dwóch zasilaczy buforowych o podanych przez Zamawiającego parametrach. Czy

w związku z tym Zamawiający dopuści również taką zmianę? 

Odp. Zmiana, dobór akumulatorów i dobór układów zasilania jest po stronie wykonawcy.

Pytanie: 

Odnośnie załącznika nr 7 dokumentacja techniczna – opis techniczny,  punkt 3 uwagi. Czy Zamawiający dopuści

instalację kamery na innej wysokości niż 4,5 m nad poziomem gruntu w przypadku jeśli w polu widzenia wystąpi

przeszkoda.

Odp. Tak

Pytanie: 

Odnośnie załącznika nr 7 dokumentacja techniczna – opis techniczny, punkt 3 uwagi.  W przypadku konieczności

dociągnięcia oprzewodowania w sposób napowietrzny, czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu wykonania

Umowy o czas niezbędny na pozyskanie uzgodnień.

Odp. Nie

Pytanie: 

Odnośnie  załącznika  nr  7  dokumentacja  techniczna  –  opis  techniczny, punkt  4  zestawienie  materiałów.

Zamawiający  wyspecyfikował  18szt.  mediakonwerterów.  Zgodnie  z  projektem  i  opisem  technicznym,

mediakonwerterów powinno być tyle samo co kamer czyli 19szt. Prosimy o informację czy jest to omyłka pisarska?

Odp. Pomyłka, winno być 19.



Pytanie: 

Odnośnie załącznika nr 7 dokumentacja techniczna – opis techniczny, punkt 2.2.2 założenia projektowe. Ponieważ

siec transmisyjna sygnału wizyjnego nie jest przedmiotem opracowania co zaznaczono w  opisie technicznym  i

wykonawca  we  własnym  zakresie  będzie  musiał  wykonać  sieć  transmisyjną  lub  zapewnić  umowy  dzierżawy

infrastruktury istniejących operatorów, prosimy o informacje czy założenia budżetowe uwzględniają ten koszt czy

będzie osobny budżet?  

Odp.  W związku z przeniesieniem umowy na UM w Hajnówce, założenia budżetowe nie uwzględniają
tego kosztu.

Pytanie: 

Odnośnie załącznika nr 7 dokumentacja techniczna – przedmiar. Prosimy o podanie informacji z czego wynikają

długości kabla światłowodowego wraz z liczna spawów pkt 7-9 tabeli oraz 30-32. Czy są to odległości od kamery

do punktu styku z siecią światłowodową lub do potencjalnych operatorów.

Odp. Odległości do potencjalnych operatorów z zapasami kabla do ewentualnej zmiany lokalizacji.

Sporządził:
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