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Mysłowice, 16 grudnia 2022 roku 

 

DOTYCZY: Przebudowa i zmiana sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej 37 

ZNAK: ZP.271.2.29.2022 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

Zamawiający – Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach przekazuje odpowiedzi na pytania do treści SWZ 
zgłoszone w postępowaniu nr ZP.271.2.29.2022 prowadzonym pn. Przebudowa i zmiana sposobu ogrzewania budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej 37. 

Pytania zadane przez potencjalnego Wykonawcę: 
1. Przedmiar robót instalacyjnych nie obejmuje robót związanych z demontażem instalacji wod-kan, c.o., piecy kaflowych, 

armatury /baterie/, ceramiki /umywalki, miski ustępowe, brodziki, zlewy/ prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 
2. Przedmiar robót instalacyjnych nie obejmuje robót związanych z wywozem i utylizacją zdemontowanych starych 

instalacji wod-kan, c.o., piecy kaflowych, armatury i ceramiki prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 
3. Przedmiar robót instalacyjnych nie obejmuje kosztu wykonania podejść kanalizacyjnych do urządzań umywalki, miski 

ustępowe, brodziki, zlewozmywaki wpusty – prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 
4. Przedmiar robót instalacyjnych nie obejmuje kosztu wykonania podejść instalacji wody do baterii umywalkowych, 

zlewozmywakowych, prysznicowych, zaworów czerpalnych – prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 
5. Przedmiar robót instalacyjnych nie obejmuje kosztu wykonania podejść/gałązek przyłączeniowych do grzejników – 

prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 
6. Przedmiar robót instalacyjnych nie obejmuje kosztu montaż głowic termostatycznych na grzejnikach – prosimy 

o uzupełnienie przedmiaru. 
7. Przedmiar robót instalacyjnych nie obejmuje kosztu wykucia i zamurowania bruzd dla instalacji c.o. i c.w.u. – prosimy 

o potwierdzenie, że instalacje te mają być prowadzone natynkowo bądź prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujący 
zakres prac. 

8. Przedmiar robót instalacyjnych nie obejmuje robót związanych z wywozem i utylizacją gruzu po przebiciach i bruzdach 
- prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

9. Przedmiar robót instalacyjnych nie obejmuje robót związanych z montażem otulin na rurach instalacji c.o. – prosimy 
o uzupełnienie przedmiaru. 

10. Przedmiar robót instalacyjnych nie obejmuje robót związanych z montażem otulin na rurach instalacji c.w.u. – prosimy 
o uzupełnienie przedmiaru. 

11. Zgodnie z opisem technicznym studnia schładzająca ma być wyposażona w pompę odwadniającą – brak w przedmiarze 
pompy, prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedzi na pytania 1-11: 
Zamawiający informuje, że zgodnie ze Wzorem umowy (Załącznik nr 2) wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy 
– w związku z tym przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy.  
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