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Projekt budowlany instalacji
elektrycznej

Tabela warto ści elementów scalonych

Nazwa elementu Warto ść z
narzutami

1 Demontaże
2 Przebudowa rozdzielnicy wentylatorni
3 Kable i przewody
4 Próby i pomiary pomonta żowe

Suma elementów kosztorysu

Warto ść kosztorysu:
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Projekt budowlany instalacji
elektrycznej

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmia rowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo ść Warto ść

jednostkowa
Warto ść

netto

1 Demontaże
1.1 KNR 403/1117/4

Demontaż przewodów kabelkowych ze zdj ęciem uchwytów, wykuciem kołków lub
odkr ęceniem śrub, podło że: ceglane lub betonowe, ł ączny przekrój żył do 
6·mm2 m 60

1.2 KNR 403/907/3
Odł ączenie przewodów od zacisków w puszkach odgał ęźnych i odgał ęźnikach 
n.t. i p.t., sprz ęt ł ączeniowy: pier ścienie ł ączeniowe, przekrój żył do 
6·mm2 kpl 26

1.3 KNR 403/1130/12
Demontaż na podło żu-konstrukcja stalowa przycisków lub kasowników z 
tworzywa, 4 przył ączone przewody Rozdzielnica wentylatorni szt 4

1.4 KNR 403/1121/10
Demontaż gniazd bezpiecznikowych, mocowanych na ścianie, uniwersalne 
3-biegunowe, nat ężenie pr ądu do 25·A Rozdzielnica wentylatorni szt 2

1.5 KNR 403/1131/3
Demontaż przeka źników sygnalizacyjnych, pomocniczych, 12 przył ączonych 
przewodów Rozdzielnica wentylatorni szt 2

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Demonta że
2 Przebudowa rozdzielnicy wentylatorni
2.1 KNR 508/402/1

Mocowanie aparatów na gotowym podło żu bez cz ęściowego rozebrania i 
podł ączenia, aparat do 2,5·kg, ilo ść otworów mocuj ących do 2 Wył ącznik 
instalacyjny nadmiarowy jednobiegunowy C6A na szyni e TH Rozbudowa 
rozdzielnicy wentylatorni szt 5

2.2 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatów na gotowym podło żu bez cz ęściowego rozebrania i 
podł ączenia, aparat do 2,5·kg, ilo ść otworów mocuj ących do 2 Wył ącznik 
instalacyjny nadmiarowy trzybiegunowy D16A na szyni e TH Rozbudowa 
rozdzielnicy wentylatorni szt 1

2.3 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatów na gotowym podło żu bez cz ęściowego rozebrania i 
podł ączenia, aparat do 2,5·kg, ilo ść otworów mocuj ących do 2 Wył ącznik 
instalacyjny nadmiarowy trzybiegunowy D6A na szynie  TH Rozbudowa 
rozdzielnicy wentylatorni szt 1

2.4 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatów na gotowym podło żu bez cz ęściowego rozebrania i 
podł ączenia, aparat do 2,5·kg, ilo ść otworów mocuj ących do 2 Wył ącznik 
instalacyjny nadmiarowy trzybiegunowy C16A na szyni e TH Rozbudowa 
rozdzielnicy wentylatorni szt 2

2.5 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatów na gotowym podło żu bez cz ęściowego rozebrania i 
podł ączenia, aparat do 2,5·kg, ilo ść otworów mocuj ących do 2 Stycznik 
jednofazowy In=16A ze stykami pomocniczymi2z+2r   n a szynie TH Rozbudowa
rozdzielnicy wentylatorni szt 4

2.6 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatów na gotowym podło żu bez cz ęściowego rozebrania i 
podł ączenia, aparat do 2,5·kg, ilo ść otworów mocuj ących do 2 Przycisk 
sterowniczy natablicowy 1z+1r szt 8

2.7 KNR 514/516/1 (1)
Układanie przewodów w pasmach jedno - lub wielowars twowych w szafach i 
na tablicach, przewód DY 300/500V 1x1,5·mm2 m 3,5

2.8 KNR 508/812/1
Podł ączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitow ej pod zaciski 
lub bolce, przekrój żył do 2,5·mm2 szt 62

2.9 KNR 514/516/4 (1)
Układanie przewodów w pasmach jedno - lub wielowars twowych w szafach i 
na tablicach, przewód DY 450/750V 1x6,0·mm2 m 4,5

2.10 KNR 508/812/3
Podł ączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitow ej pod zaciski 
lub bolce, przekrój żył do 6.0·mm2 szt 26

2.11 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatów na gotowym podło żu bez cz ęściowego rozebrania i 
podł ączenia, aparat do 2,5·kg, ilo ść otworów mocuj ących do 2 Monta ż 
wkładek bezpiecznikowych Ib=50A w rozdzielnicy szt 3

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Przebudowa rozdzielnicy wentylatorni
3 Kable i przewody
3.1 KNR 508/803/1

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wn ęk w betonie, gł ęboko ść do 
8·cm i średnicy do 10·mm pod konstrukcje wsporcze pod koryt ka szt 20

3.2 KNR 508/809/5
Osadzenie w podło żu kołków, kołki kotwi ące M10, na stropie szt 20

3.3 KNR 508/701/3
Monta ż na gotowym podło żu konstrukcji wsporczych przykr ęcanych, ci ężar 
do 1·kg, na stropie, ilo ść mocowa ń 1 konstrukcje pod korytka szt 20
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Projekt budowlany instalacji
elektrycznej

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmia rowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo ść Warto ść

jednostkowa
Warto ść

netto
3.4 KNR 508/705/7

Przykr ęcanie korytek do gotowych otworów, szeroko ści 100·mm korytko 
perforowane ocynkowane 50x40 m 30

3.5 KNR 403/1004/15
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, 
długo ść przebicia do 30·cm, rura Fi do 100·mm otwór 1

3.6 KNR 510/303/2
Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do F i·110·mm pod posadzk ą

w budynku m 10
3.7 KNR 508/9902/4

Zeszyt 8/9 1991r. Monta ż przepustów rurowych , na ścianie, rura Fi do 
80·mm prezpust gazoszczelny systemowy szt 1

3.8 KNR 508/301/20
Przygotowanie podło ża pod osprz ęt instalacyjny, mocowanie osprz ętu na 
zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów 
mechanicznie, cegła szt 1

3.9 KNR 508/302/1
Monta ż na gotowym podło żu puszek podtynkowych bakelitowych oraz 
szcz ękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki ba kelitowe  
przegł ębione Fi·do 60·mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylo t szt 1

3.10 KNR 508/307/2 (1)
Monta ż na gotowym podło żu ł ączników i przycisków instalacyjnych z 
podł ączeniem, ł ącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy 10A/23 0V 
IP20 p/t biały z sygnalizacj ą świetln ą szt 1

3.11 KNR 508/206/2
Przewody izolowane jedno żyłowe układane w gotowych korytkach, przewody 
do 10·mm2 przewód LgY 6,0 poł ączenia wyrównawcze m 16

3.12 KNR 508/814/1
Monta ż ko ńcówek, przez zaciskanie, dla żył do 6,0·mnm2 szt 8

3.13 KNR 403/1003/11
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, 
długo ść przebicia do 1,5 cegły, rura Fi do 25·mm szt 2

3.14 KNR 403/1003/16
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, 
długo ść przebicia do 2 cegieł, rura Fi do 25·mm szt 1

3.15 KNR 508/101/3
Monta ż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z  
przygotowaniem podło ża przy u życiu sprz ętu mechanicznego, przykr ęcenie 
uchwytów do kołków plastikowych w podło żu ceglanym m 45

3.16 KNR 508/101/4
Monta ż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z  
przygotowaniem podło ża przy u życiu sprz ętu mechanicznego, przykr ęcenie 
uchwytów do kołków plastikowych w podło żu betonowym m 88

3.17 KNR 508/110/1
Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach,  rura Fi·20·mm m 133

3.18 KNR 201/701/1 (2)
Ręczne kopanie rowów dla kabli, szeroko ść dna do 0.4·m, kategoria 
gruntu I-II, gł ęboko ść rowu do 0.8·m m 5

3.19 KNR 201/704/1 (3)
Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szeroko ść dna wykopu do 0.4·m, 
kategoria gruntu I-II, gł ęboko ść rowu do 0.8·m m 5

3.20 KNR 510/118/1
Układanie kabli wielo żyłowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub 
na estakadach, do 0,5·kg/m kabel YKY 5x2,5 Praca sp rz ętu tylko samochód
dostawczy m 16

3.21 KNR 510/114/1
Układanie kabli wielo żyłowych w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkni ętych, do 0,5·kg/m kabel  YKY 5x2,5 Praca sprz ętu tylko samochód 
dostawczy m 10

3.22 KNR 510/9945/5
Zeszyt 8/9 1994r Obróbka na sucho kabli do 1·kV o i zolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych, zarobienie ko ńca kabla 5- żyłowego do 16·mm2  kabel 
YKY 5x2,5 szt 4

3.23 KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wci ągane do rur, w powłoce poliwinitowej, ł ączny 
przekrój żył do 6·mm2 Cu, 12·mm2 Al przewód YDY 3x1,5 m 40

3.24 KNR 508/207/2
Przewody kabelkowe wci ągane do rur, w powłoce poliwinitowej, ł ączny 
przekrój żył do 12·mm2 Cu, 20·mm2 Al przewód YDY 3x2,5 m 48

3.25 KNR 508/214/2
Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach b ezśrubowych w 
korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo,  powłoka 
polwinitowa, ł ączny przekrój żył do 12·mm2 Cu, 20·mm2 Al przewód YDY 
3x2,5 m 22

3.26 KNR 508/813/1
Podł ączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce,  powłoka 
polwinitowa, przekrój żył do 2,5·mm2 szt 36

3.27 KNR 508/226/4
Monta ż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do 
kołków rozporowych na beton LN 16x16 instalacja p.p oż m 32

3.28 KNR 508/227/1
Przewody kabelkowe układane na gotowych listwach PV C, ł ączny przekrój 
żył do 7,5·mm2 Cu, poziomo przewód YnTKSY 2x2x0,8 in stalacja p.po ż m 56
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Projekt budowlany instalacji
elektrycznej

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmia rowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo ść Warto ść

jednostkowa
Warto ść

netto
3.29 (Kalkulacja) Podł ączenie do systemu BMS Opery i skonfigurowanie 

sterowników central wentylacyjnych ZNW1 i ZNW2 KPL 1
3.30 (Kalkulacja) Podł ączenie do SSP Opery i skonfigurowanie sterowanie kl ap

pożarowych instalacji wentylacyjnej kpl 1
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kable i przewody
4 Próby i pomiary pomonta żowe
4.1 KNR 403/1202/1

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektryczne go niskiego napi ęcia,
1-fazowego pomiar 7

4.2 KNR 403/1203/1
Badanie linii kablowej nn o ilo ści żył do 4 odcinek 2

4.3 KNR 403/1203/2
Badanie kabla sterowniczego o ilo ści żył do 4 odcinek 8

4.4 KNR 403/1204/1
Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wy zwalacza termicznego szt 4

4.5 KNR 403/1205/5
Badanie i pomiar skuteczno ści zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1

4.6 KNR 403/1205/6
Badanie i pomiar skuteczno ści zerowania, pomiar nast ępny pomiar 12

4.7 KNR 506/1614/3
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o licz bie punktów 30 szt 1

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Próby i pomiary pomonta żowe

Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem

Warto ść kosztorysu netto:
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilo ść Cena Warto ść

1. Elektromonter grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 59,70999
2. Elektromonter grupa III . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . r-g 70,94498
3. Elektromonter grupa IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 15,8
4. Monter grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 4,393
5. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . r-g 6,28
6. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . r-g 3,703

Razem (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 160,83097

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilo ść Cena Warto ść

1. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowy trzybiegunowy C16A . . . . . . . . . . KPL 2
2. Benzyna do ekstrakcji . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . dm3 0,062
3. Kabel YKY 0,6/1kV 5x2,5·mm2 RE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 27,04
4. Kołki kotwi ące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 20
5. Kołki rozporowe plastykowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 343,3
6. Konstrukcja wsporcza o masie do 1·kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 20
7. Końcówka kablowa do 16·mm2 . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . szt 20
8. Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu . . . . . . . . szt 8,24
9. Korytko perforowane ocynkowane 50x40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 30

10. Lakier asfaltowy modyfikowany ogólnego stosowania, czarny . . . . . . . . dm3 0,8
11. Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny . . . .  . . . . . . . . . . . dm3 0,0112
12. Listwa el-inst. ścienne odc.prosty LN 16x16 . . . . . . . . . . . . . . . m 35,2
13. Łącznik klawiszowy p/t 10A/230V 1-biegunowy IP 20 bia ły z sygnalizacja 

swietln ą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1,02
14. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 5,6
15. Podł ączenie do systemu BMS Opery i skonfigurowanie stero wników central 

wentylacyjnych ZNW1 i ZNW2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KPL 1
16. Przebust systemowy gazoszczelny HSI 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 1,04
17. Przewód DY 300/500V 1x1,5·mm2 . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . m 3,64
18. Przewód DY 450/750V 1x6,0·mm2 . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . m 4,68
19. Przewód LgY 450/750V 1x6,0·mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 16,64
20. Przewód YDY 450/750V 3x1,5·mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 41,6
21. Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 72,8
22. Przewód YnTKSYekw  2x2x0,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 58,24
23. Przycisk sterowniczy natablicowy 1z+1r . . . . . . . . . . . . . . . . . KPL 8
24. Puszka odgał ęźna bakelitowa uniwersalna przegł ębiona  p.t. PU-60 . . . . szt 1,02
25. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 20 .  . . . . . . . . . . . m 138,32
26. Rury PVC przepustowe "AROT" typ DVK 110·mm . . . . . . . . . . . . . . . m 10,4
27. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,0068
28. Stycznik jednofazowy In=16A ze stykami pomocniczymi 2z+2 . . . . . . . . . KPL 4
29. Sznur azbestowy pleciony suchy Fi·10·mm . . . . . .  . . . . . . . . . . . kg 0,0112
30. Taśma izolacyjna "Denso" - plastyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 0,0032
31. Uchwyty do rur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 279,3
32. Uchwyty kablowe uniwersalne UKU . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . szt 4
33. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) . . . . . .  . . . . . . . . . . . kg 0,441
34. Wkładki bezpiecznikowe Ib=50A . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . KPL 3
35. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowy jednobiegunowy C6A . . . . . . . . . . KPL 5
36. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowy trzybiegunowy D16A . . . . . . . . . . KPL 1
37. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowy trzybiegunowy D6A . .  . . . . . . . . . KPL 1
38. Zaprawa cementowa M-7 . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . m3 0,08

Razem (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń):

Zestawienie sprz ętu

Lp. Nazwa sprz ętu Jedn. Ilo ść Cena Warto ść

1. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . m-g 0,2142
2. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,0738
3. Wiertnica wieloczynno ściowa elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 2,496

Razem m-g (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 2,784


