OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opis przedmiotu zamowienia za pomocg kodow CPV:
- 50324100-3 Ustugi w zakresie konserwacji systemow:;

= 50711000 - 2 Ushugi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji
budynkowych.

Przedmiotem zamoéwienia jest Swiadczenie na rzecz Radia Lublin S.A. ustugi Zwigzanej
z konserwacjg i serwisowaniem istniejgcych w obiekcie systeméw alarmowych, a w tym:

— kontroli dostepu;

— wlamania napadu;

— monitoringu przemystowego.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje ustugi specjalistyczne w zakresie:

1) montazu elektronicznych urzqdzen i systeméw alarmowych, sygnalizujgcych zagrozenie
chronionych oséb i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich
zainstalowania;

2) montazu urzqdzer i Srodkéw mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji,
konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.

Uslugi powyzsze w obiekcie Radia Lublin S.A. mogq by¢ swiadczone wylgcznie przez osoby
wpisane na liste kwalifikowanych pracownikéw zabezpieczenia technicznego prowadzong
przez komendanta Gléwnego Policji w systemie teleinformatycznym zgodnie z art. 27 ust. |
iart. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie 0séb i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz.
2213 z pézn. zm.).

Obowiazki Wykonawcy:

1. Wykonawca przyjmuje obowigzek konserwacji i utrzymania nalezytego stanu
technicznego urzadzen systeméw sygnalizacji:
a) wlamania napadu (SSWN):
b) telewizji dozorowej (TV);
¢) kontroli dostepu (ACC)
zainstalowanych w obiekcie Polskiego Radia — Regionalnej Rozglosni w Lublinie ..Radio
Lublin™ S.A., 20 — 030 Lublin, ul. Obrofcow Pokoju 2 z czestotliwoscia wykonania
czynnosci raz na kwartal.

2. Szczegblowy zakres czynnosci konserwacyjnych:

a) Sprawdzanie stanu technicznego, regulacja, pomiary centrali, czujnikdw, zamkow
szyfrowych, sygnalizatoréw i urzadzen wchodzacych w sktad SSWN:

b) Wymiana elementow uszkodzonych (czujka, akumulator, szyfrator, centrala).
wchodzacych w skiad systemu spowoduje obciazenie uzytkownika dodatkowa faktura
materiatlowa;

¢) Sprawdzanie prawidlowosci dziatania zasilania sieciowego 230 V AC, sprawdzanie
dzialania zasilania awaryjnego 12 V DC/sprawdzanie, regulacja napiecia zasilacza,
oczyszczenie stykow akumulatora i sprawdzenie jego skutecznosci w przypadku braku
napiecia sieciowego 230 V AC:

d) Sprawdzenie sprawnosci dzialania catosci sytemu oraz dokonania probnych alarméw:.

Ustalenia organizacyjne:
1. Uszkodzenia wykryte w systemie/ach w trakcie przegladu konserwacyjnego beda opisane

pisemnie w protokole z konserwacji oraz zgloszone Pelnomocnikowi ds. Ochrony Radia
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2. Informacja o uszkodzeniu wystepujacym w systemie, zgloszona Pelnomocnikowi ds.
Ochrony Radia Lublin S.A. bedzie odnotowana w protokole z konserwacji 1 w rejestrze
przegladéw systemu.

3. Maksymalny czas na usunigcie awarii systemu ustala si¢ na 24 godziny od chwili zlozenia
zgloszenia przez Zamawiajacego.
4. Wykonawca w ciagu czterech godzin od chwili przyjecia zgloszenia o problemie

z systemem ma obowiazek podja¢ dzialania majgce na celu usunigcie powstalej awarii
danego systemu.

5. Dla umozliwienia Wykonawcy realizacji zobowiazan z niniejszej umowy, Zamawiajacy
zobowigzany bedzie zapewnié pracownikowi Wykonawcy na kazde jego wezwanie dostep
do urzadzen bedacych przedmiotem konserwacji lub naprawy.

6. Kazdy przeglad konserwacyjny musi by¢ potwierdzony przez Pelnomocnika ds. Ochrony
Radia Lublin S.A. na protokole sporzadzonym przez Wykonawce.

7. Wszystkie zastrzezenia ze strony Zamawiajacego, co do jakosci wykonywanych przez
Wykonawce prac konserwacyjnych systemu jak réwniez co do stanu obslugiwanych
urzadzen powinny by¢ monitowane do Wykonawcy w formie pisemne;.

8. Wykonawca bedzie zobowigzany do zachowania w tajemnicy informacji dotyczacych
danych technicznych i funkcjonowania konserwowanych systemow.

9. Wykonawca nie bedzie mogl powierzyé wykonywania zadan wynikajacych z tresci
niniejszego zamowienia publicznego osobie trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zamawiajacy informuje, ze 2z Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejsza w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego zostanie

zawarta odrebna obopdlnie akceptowalna umowa w przedmiocie ochrony danych zgodnie
z unijnym rozporzadzeniem RODO.

Lublin, dnia 08.06.2018 r.

. reZ?mmt

ariusz Deckert
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