Lublin — 24-10-2018 r.

Whiesione uwagi do projektu Studia Radiowego S3 z rezyserka A3
dla Radia Lublin S.A.

Ad.1. Rys. K/1 str. 35 — zaktualizowano otwory do nowej instalacji klimatyzacji
w ilosci 3 szt. zamiast pierwotnie 6 szt.

Ad.2. Rys. K/3 str. 37 — w wymiarowaniu na rys. K/3 wystapit btad — powmny by¢
belki HEB200 (a nie HEB220)

Ad.3. Rys. K/4 str. 38 — w zwigzku z aktualizacjg klimatyzacji nie ma potrzeby
wykonywania nadproza N1 i przebicia pod nim oraz przebic
w Sciankach dzialowych, za wyjatkiem przebicia tuz przy
$cianie zewnetrzne;.

Ad.5. W opisie technicznym projektu budowlanego powinien by¢ demontaz 4 okien
(nie 3). Trzy okna zamurowujemy a czwarte zwezamy do 113 cm.

Ad.6. Zlecona dokumentacja obejmuje projekt budowlany (do pozwolenia na
budowe). Wykaz stolarki drzwiowej i okiennej powinien si¢ znaleZ¢ w
projekcie wykonawczym (jesli byt taki zlecony).
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