Opis czg¢sSci Nr 2 przedmiotu zaméwienia wraz z wytycznymi do realizacji
przedmiotu zamoéwienia i montazu urzadzen.

I. Opis przedmiotu zamowienia:

I Przedmiotem czgsci Nr 2 zaméwienia jest wykonanie wewnetrznej instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji oraz zwigzanych z tym instalacji elektrycznych
wewngtrznych w ramach modernizacji studia S3 i rezyserni A3 wraz z serwisem
gwarancyjnym dla Radia Lublin S.A., a w tym:

1) Zadanie Nr 2/1: Instalacja systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji studia
radiowego S3 i rezyserni A3 dla Radia Lublin S.A.;

2) Zadanie Nr 2/2: Instalacje elektryczne wewnetrzne dla systemu klimatyzacji studia
radiowego S3 i rezyserni A3 dla Radia Lublin S.A.,

Wraz z serwisem gwarancyjnym.
Kody CPV:
39717200 - 3 — urzadzenia klimatyzacyjne;
42520000-7 — urzadzenia wentylacyjne;
45331200 — 8 — instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
45220000 — 5 — roboty inzynieryjne i budowlane;
45310000 — 3 — roboty instalacyjne elektryczne;
45311000 - 0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45315700 — 5 — instalowanie stacji rozdzielczych;
45316000 - 5 — instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych.

2. Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia zostal okreslony w nizej wymienionej
dokumentacji techniczne;j:
1) Projekt systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji studia radiowego S3
i rezyserni A3 dla Radia Lublin S.A. (branza sanitarna) opracowany przez ..PRO —
SANIT Szymon Przekora Instalator Uslugi Projektowe”, 20 — 583 Lublin,
ul. Jaspisowa 12/1 (kwiecien 2018 r.) — Zalacznik Nr 2A.

Zakres projektu wykonawczego:

— wewngtrzna instalacja wentylacji mechanicznej studia radiowego S3 i rezyserni
A3;
— Instalacja klimatyzacji studia radiowego S3 i rezyserni A3.

2) Projekt systemu klimatyzacji studia radiowego S3 i rezyserni A3 dla Radia
Lublin S.A. Instalacje elektryczne wewnetrzne (branza elektryczna) opracowany przez
mgr inz. Przemystawa Baduchowskiego (maj 2018 r.) — Zatacznik Nr 2B.

3) Przedmiar robét. Instalacja wentylacji i klimatyzacji (branza sanitarna) opracowany
przez mgr inz. Marzene Stafczak (maj 2018 r. — Zatacznik Nr 2C.

4) Przedmiar robot. Instalacje elektryczne wewnetrzne (branza elektryczna) opracowany
przez mgr inz. Przemystawa Baduchowskiego (maj 2018 r.) — Zatacznik Nr 2D.

3. Szczegdlowy zakres prac przewidzianych do wykonania okreslaja przedmiary robot
stanowigce Zalaczniki Nr 2C i 2D.

II. Wytyczne dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia:

1. Realizacja Czes$ci Nr 2 zamoOwienia, a w tym zadan Nr 2/1 i 2/2 w zasadzie moze nastapi¢
dopiero po zakoficzeniu realizacji Cze$ci Nr 1 zaméwienia okre$lonej jako ,.Realizacja
robot remontowych, konstrukcyjnych i budowalnych studia S3 i rezyserni A3 dla Radia
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Lublin S.A.” przez Wykonawcg, ktorego oferta dla Czesci Nr 1 zamdwienia zostanie
uznana za najkorzystniejszg i z ktorym zawarta zostanie stosowna umowa dotyczaca
realizacji przedmiotu zamowienia wlasciwego dla Czgsci Nr 1 zamowienia.

W nawiazaniu do ust. II pkt. 1,,Opisu przedmiotu zamowienia” Zamawiajacy przewiduje
ewentualne wczesniejsze rozpoczecie realizacji przedmiotu zamdéwienia dla Czgsci Nr 2
tj. przed zakonczeniem realizacji Czgsci Nr 1 zaméwienia przez Wykonawce z ktorym
zostala zawarta w tym wzgledzie stosowana umowa. Powyzsze moze nastapi¢ wylacznie
na wniosek Wykonawcy Czgéci Nr 2 zamoOwienia 1 wymaga zawarcia odpowiedniego
porozumienia pomigdzy Wykonawcami Czesci Nr 2 1 Nr 1 zamdwienia, ktore
zagwarantuje bezkolizyjna rdwnoczesng realizacje obu wymienionych powyzej czesci
zamoOwienia. Zastosowanie powyzszego rozwigzania wymaga akceptacji przez
Zamawiajacego. Stosowny wniosek w tym wzgledzie winien by¢ zlozony do
Zamawiajacego nie pozniej niz 7 dni przed planowanym rozpoczeciem realizacji
zamowienia przez Wykonawce Czesci Nr 2 zamoOwienia.

Realizacja koncowych robot Czesei Nr 2 zamdwienia, a w szczego6lnosci dotyczacych
montazu klimatyzatoroéw typu SPLIT po jednej sztuce w pomieszczeniu studia S3
i rezyserni A3 w zasadzie moze nastgpi¢ dopiero po zakonczeniu realizacji Cz¢Sci Nr 3
zamoOwienia okreslonej jako ..Realizacja robot remontowo budowlanych w zakresie
oktadzin akustycznych oraz instalacji elektrycznych studia S3 i reiyserni A3~ przez
Wykonawce, ktorego oferta dla Czgsci Nr 3 zamowienia zostanie uznana za
najkorzystniejszg i z ktorym zawarta zostanie stosowna umowa dotyczaca realizacji
przedmiotu zamdwienia wlasciwego dla Czgsci Nr 3 zamowienia.

W nawigzaniu do ust. II pkt 3 ,,Opisu przedmiotu zamdwienia” Zamawiajacy przewiduje
ewentualne wczesniejsze rozpoczecie realizacji koncowych robot Czeséci Nr 2 zamdowienia
tj. przed zakonczeniem realizacji Czesci Nr 3 zamowienia przez Wykonawce z ktérym
zostala zawarta w tym wzgledzie stosowana umowa. Powyzsze moze nastapi¢ wylacznie
na wniosek Wykonawcy Czesci Nr 2 zamdwienia i wymaga zawarcia odpowiedniego
porozumienia pomigdzy Wykonawcami Czgéci Nr 2 i Nr 3 zamowienia, ktore
zagwarantuje bezkolizyjng rownoczesna realizacje obu wymienionych powyzej czgscl
zamoOwienia. Zastosowanie powyzszego rozwigzania ~— wymaga akceptacji przez
Zamawiajacego. Stosowny wniosek w tym wzgledzie winien by¢ ztozony do
Zamawiajgcego nie poOzniej niz 7 dni przed planowanym rozpoczeciem realizacji
koncowej czgsci zamowienia przez Wykonawcg Czgséci Nr 2 zamdwienia.

Zamawiajacy przewiduje na realizacj¢ przedmiotu zamdwienia wihasciwego dla Czgdci
Nr 2 zamowienia zasadniczo 4 tygodnie.

1) Rozpoczecie realizacji przedmiotu zaméwienia przewiduje si¢ od dnia: 6.05.2019 r.
jednakze nie wczesniej niz po zakonczeniu realizacji Czesci Nr 1 zamowienia o ktorej
mowa w powyzej w ust. I pkt. 1 zuwzglednieniem tresci zakreslonej w ust. II pkt 2.

2) Zakonczenie realizacji gléwnych zadan przedmiotu zamodwienia zasadniczo
przewiduje si¢ do dnia: 3.06.2019 r.

3) Na realizacje koncowych robot Czesei Nr 2 zamodwienia o ktérych mowa

w ust. II pkt 3 Zamawiajacy przewiduje 2 dni robocze w terminach zakreslonych
w ust. II pkt 3 badz 4 ,,Opisu przedmiotu zamowienia™.

III. Warunki finansowe:

Z uwagi na technologiczng koniecznos¢ dwuetapowej realizacji zadan wynikajacych
z Czesci Nr 2 przedmiotowego zamodwienia publicznego o czym jest mowa w ust. I pkt 1 + 5

.,Opisu przedmiotu zamowienia”, Zamawiajacy dopuszcza platnosé za realizacje Czgsci Nr 2

zamoOwienia w dwoch transzach, a w tym:

platnos¢ do 80% catkowitej wartosci Czgsci Nr 2 publicznego okreslonej wStrona2z5
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ofercie. Wykonawcy Czesci Nr 2 zamdwienia za realizacje glownych zadan. Wyplata
naleznosci moze nastgpi¢ wylacznie na pisemny wniosek Wykonawey wraz z
uzasadnieniem, ze faktycznie zrealizowano zamoOwienie w stopniu adekwatnym do
wnioskowanej kwoty;

platnos¢ pozostalej kwoty catkowitej wartosci Czesci Nr 2 publicznego okreslone;j
w ofercie Wykonawcy Czesci Nr 2 zamowienia za calkowity realizacje przedmiotu
zamOwienia wlasciwg dla Czesci Nr 2 nastgpi pod warunkiem dokonania przez
Zamawiajacego odbioru przedmiotowych prac w postaci protokohu odbioru koncowego
(bez uwag).

IV. Zakres robot:

Montaz urzadzefi powinien by¢ dokonany zgodnie z dokumentacja techniczno
rozruchowg (DTR) urzadzen oraz zaleceniami producenta jak réwniez obowiazujacymi
przepisami i normami w sposob zapewniajacy prawidlowe dzialanie urzadzen
(klimatyzatorow, i innych).

Cena uslugi obejmowaé bedzie przeglady gwarancyjne (dwa razy w roku)
i utrzymanie warunkéw gwarancji przez, podany przez oferenta, okres
gwarancyjny.

V. Wiodace parametry techniczne instalacji uwzglednienia ktérych

wymaga Zamawiajacy w przypadku zastosowania przez Wykonawce
urzadzen  roéwnowaznych w  odniesieniu do  zakreslonych
w dokumentacji projektowej (patrz ust. VI pkt 1):
1. Centrale wentylacyjne nawiewno — wywiewne powinny mie¢ parametry techniczne
nie gorsze niz:
1) nominalna wydajnos¢ dla centrali dla studia S3 Vn = 250 m*/h, Vw = 250 m*/h;
2) nominalna wydajno$¢ dla centrali dla rezyserni A3 Vn = 350 m*/h, Vw = 350
m?/h;
3) nominalna sprawnos¢ wymiennika ciepla dla centrali wentylacyjnych nawiewno —
wywiewnych studia S3 i rezyserni A3 — 74%;
4) nagrzewnice elektryczne na kanale nawiewnym o nominalnej mocy grzewczej:
a) 2,1 kW dla studia S3;
b) 3.0 kW dlarezyserni A3.

2. Klimatyzatory typu SPLIT o mocy chlodniczej nominalnej 2,5 kW z mozliwoscia
regulacji. Powinny mie¢ parametry techniczne nie gorsze niz:

1) poziom halasu jednostki wewnetrznej nie wiecej niz:
a) 38 dB (A) przy wydajnosci maksymalnej;
b) 22 dB (A) przy wydajnosci minimalne;.

2) jednostka wewnetrzna winna spetnia¢ polska (europejska) norme PN-EN ISO
7730 (ruch powietrza ponizej 0,15 m/s).

VI. Pozostale wymagania:

L.

Zamawiajgcy dopuszcza zastgpienie urzadzen, oprogramowania ze wskazanymi znakami
towarowymi, patentami lub pochodzeniem, wymienionymi w opisie przedmiotu
zamOwienia i zalgcznikach do niego, urzadzeniami réwnowaznymi, tzn. nie
powodujacymi zmian w funkcjonalnosci, o identycznych parametrach technicznych
okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia, o nie mniejszej trwatosci i nie wyzszych
kosztach eksploatacji oraz posiadajacymi nie krotsza gwarancje. W przypadku

zastosowania takich rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest przedtozyésirona3zs
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dokumenty $wiadczace o ich rOwnowaznosci ze wskazanymi przez Zamawiajgcego.

2. Wszystkie dostarczone urzadzenia musza by¢é fabrycznie nowe, wyposazone
w dokumentacje uzytkowa w jezyku polskim oraz pochodzi¢ z biezacej produkcji.
Dostarczane urzadzenia musza by¢ wolne od wad fizycznych i prawnych.

3. Dostarczone urzadzenia musza posiada¢ calos¢ przewidzianego w dokumentacji
producenta standardowego wyposazenia, spelnia¢ wszystkie funkcje oraz parametry,
jednostki wewnetrzne musza stanowi¢ komplet z obstlugujgcymi je jednostkami
zewngtrznymi.

4. Wykonawca dokona wszelkich innych prac, niewymienionych przez Zamawiajacego,
a wymaganych do prawidlowego funkcjonowania instalacji wentylacji mechanicznej
1 klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach studia S3 i rezyserni A3.

5. Wykonawca dokona uruchomienia instalacji oraz przeszkoli wybranych pracownikow
Zamawiajacego z obstugi urzadzen i dostarczy instrukcje obstugi w jezyku polskim przed
podpisaniem protokotu odbioru koncowego.

6. Wszelkie odpadki, smieci i resztki materialow powstale w trakcie realizacji prac wybrany
Wykonawca utylizowal bgdzie we wlasnym zakresie. Niedozwolone jest wyrzucanie ich
do pojemnikow na smieci Zamawiajacego oraz wprowadzanie ich do kanalizacji obiektu.

7. Montaz urzadzen, a w szczegdlnosci klimatyzatorow typu SPLIT odbywaé sie bedzie
w wykonczonych pomieszczeniach, w zwigzku z powyzszym Wykonawca winien
wykonywaé prace w taki sposob, aby stan techniczny i estetyczny pomieszczen po
montazu nie byl gorszy niz przed jego realizacja.

VII. Informacje o miejscu montazu urzadzen:

1. Prace montazowe beda prowadzone wedlug ustalonego harmonogramu, jednak
rozpoczgcie prac kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z administratorem obiektu.

2. Wykonawca ma obowigzek tak organizowa¢ prace, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia
elementow obiektu. Wszystkie uszkodzenia Wykonawca usunie we wiasnym zakresie i na
wlasny koszt. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, BHP oraz przepisy Prawa
Budowlanego.

VIII. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow:

Dopuszczenie do stosowania: materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami
oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci z polska normg lub aprobata techniczng. Wszystkie
materialy potrzebne do wykonania zadania zabezpiecza W ykonawca na swoj koszt.

IX. Wymagania dotyczace sprzetu:

Wymagania dotyczace stosowania sprzetu: maszyny i urzadzenia specjalistyczne niezbedne
do wykonania robét bedacych przedmiotem zamoéwienia, gwarantujace wymagang jakosé
robdt zabezpiecza Wykonaweca.

X. Opis dzialan zwigzanych z odbiorem przedmiotu zamowienia:

Po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z realizacjg przedmiotu zamowienia, a w tym
montazu wszystkich urzadzen oraz uruchomieniu systemu wentylacji i klimatyzacji nastgpi
odbiér koncowy z protokotem podpisanym przez obie Strony.

XI. Warunki realizacji zamdéwienia:
1. Okres gwarancji:

MINIMALNY wymagany przez Zamawiajacego okres gwarancji na roboty
budowlane oraz dostarczone i =zamontowane urzadzenia wynosi 36 miesiecy.
W przypadku podania przez Wykonawce krotszego niz wymagany okresu
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gwarancji na roboty budowlane lub nie podanie (Wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,
jako niezgodna z tresciag SIWZ.

Okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert dla Czesci Nr 2 zaméwienia
— W przypadku zaoferowania dtuzszego niz minimalny wymagany okres gwarancji, oferta
Wykonawey otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami okreslonymi w tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

MAKSYMALNY okres gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane
urzadzenia uwzgledniony do oceny ofert wynosi 60 miesiecy. Jezeli Wykonawca
zaoferuje okres gwarancji duzszy niz 60 miesigcy do oceny ofert zostanie przyjety okres
60 miesigcy, natomiast w umowie zostanie uwzgledniony okres gwarancji podany przez
Wykonawcee w tresci oferty. Wykonawca, ktory zaoferuje najkorzystniejszy okres (60
miesigCy i powyzej) otrzymuje maksymalna liczbg punktow w ramach kryterium okres
gwarancji.

Ocenie podlega¢ bedzie gwarancja ponad wymagane minimum.

Zaoferowanie okresu gwarancji réwnego wymaganemu minimum (36 miesiecy)
spowoduje nieprzyznanie zadnego punktu w kryterium ,.Okres gwarancji”.
Zaoferowanie gwarancji ponizej wymaganego minimum (36 miesigcy) spowoduje
odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Wymagany czas reakcji serwisu: najpozniej w ciggu 72 godzin od momentu zgloszenia
wady.
Czas reakcji serwisu — oznacza czas rozpoczecia usuwania wady w miejscu, w ktorym
urzadzenie jest uzywane chyba, ze sprzeciwia si¢ temu istota wady. Czas jest liczony od
chwili przestania zgloszenia faksem lub droga e-mail badz pisemnie do serwisu
Wykonawcy.

Przez rozpocz¢cie usuwania wady uznaje si¢ poswiadczone przez uzytkownika
przybycie serwisanta, diagnoze i rozpoczecie naprawy.

3. Szczegdlowe warunki realizacji zamdwienia oraz warunki platnosci zawiera wzor
umowy stanowiacy Zalgeznik Nr 5/2 do SIWZ.

Lublin, dnia 22.11.2018 r.

Strona 5z 5

PZZ7Z.251.3.2018
Zalgcznik Nr 2 do SIWZ w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego okreslonego jako ,Modernizacja studia S3
i rezyserni A3 w budynku Radia Lublin S.A.".






