Opis czesci Nr 3 przedmiotu zamoéwienia wraz z wytycznymi do realizacji
przedmiotu zamoéwienia i montazu urzadzen.

I. Opis przedmiotu zamo6wienia:

I. Przedmiotem Czg$ci Nr 3 zamowienia jest realizacja robét w zakresie instalacji
elektrycznych oraz robét wykonczeniowych w ramach modernizacji studia S3 i rezyserni
A3 dla Radia Lublin S.A. W szczegélnosci zakres prac obejmuje wykonanie izolacji
akustycznej $cian ustrojami dzwigkochtonnymi oraz sufitu panelami dzwiekochtonno —
rozpraszajagcymi oraz wykonanie instalacji elektrycznych w przedmiotowych
pomieszczeniach, a w tym:

1) Zadanie Nr 3/1: Roboty w zakresie akustyki studia S3 i rezyserni A3 dla Radia
Lublin S.A;

2) Zadanie Nr 3/2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych studia S3 i rezyserni A3
dla Radia Lublin S.A.

Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;
45320000-6 Roboty izolacyjne;
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie;
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie;
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej;
45422100-2 Stolarka drewniana;
45442100-8 Roboty instalacyjne elektryczne.

2. Szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia zostat okreslony w nizej wymienionych
dokumentach projektowych:

1) Projekt akustyczno — technologiczny studia S3 i rezyserni A3 w Radio Lublin S.A.,
opracowany przez Fundacj¢ Rozwoju Politechniki Lubelskiej, 20 — 618 Lublin,
ul. Nadbystrzycka 38D/7 (13.01.2017 r.) — Zalacznik Nr 3A;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowalnych, opracowane przez
PHU ..GMD” Sp. z 0.0., 22 — 100 Chelm, ul. Sienkiewicza 14/6 (lipiec 2018 r.) —
Zalacznik Nr 3B;

Specyfikacje powyzsze sa dokumentem wspolnym dla przedmiotowej czesci
zamOwienia (Czg$¢ Nr 3) oraz Czesci Nr 1 zamowienia okreslonej jako ,,Realizacja
robdt remontowo budowlanych studia S3 i rezyserni A3”.

3) Przedmiar robot. Roboty remontowe konstrukcyjno budowlane, opracowany przez
kosztorysanta Grzegorza Dabrowskiego (30.07.2018 r.) — Zalacznik Nr 3C;

4) Projekt budowalny. Instalacje elektryczne studia S3 oraz rezyserni A3, opracowany
przez Pracowni¢ Ushug Technicznych Horynscy Sp. z o.0., 20 — 425 Lublin,
ul. Dunikowskiego 56 (luty/czerwiec 2017 r.) — Zalacznik Nr 3D;

5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. Instalacje elektryczne studia S3
oraz rezyserni A3, opracowane przez mgr inz. Michata Horynskiego (lipiec 2018 r.)-—
Zatacznik Nr 3E;
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6) Przedmiar robot. Instalacje elektryczne studia S3 oraz rezyserni A3, opracowany przez
kosztorysanta Michata Horynskiego (lipiec 2018 r.) — Zalaeznik Nr 3 F;

7) Uzupelnienia  opracowan  projektowych  dotyczacych  wykonczenia  Scian
w pomieszczeniach rezyserki i studia wnoszone przez Zamawiajacego — Zalacznik
Nr3gG;

Realizacja robdt stanowigcych przedmiot Czesci Nr 3 zamowienia jest w sposob
zasadniczy powigzana z trescig rozwigzan okreslonych w ..Projekcie aranZacji wnetrg
studia nagran wraz 7 reiysernig” opracowanym przez ,,Studio A Anna Bartuzi Pacek”,
ktory nie jest przewidziany do_realizacji w ramach przedmiotowego zamoéwienia
publicznego (bedzie przedmiotem oddzielnego postgpowania po zakonczeniu realizacji
prac okreslonych w Czesciach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 przedmiotowego zamowienia).
W zwiazku z powyzszym dla celow pogladowych oraz przejrzystosci dokumentacji
technicznej przedmiotowego zamdwienia publicznego, Zamawiajacy udost¢pnia tresc
wymienionego powyzej projektu w formie Zalgcznika Nr 3H.

Szczegblowy zakres prac przewidzianych do wykonania okreslaja przedmiary robot
stanowigce Zalgcezniki Nr 3C i 3F.

Wytyczne dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia:

Realizacja przedmiotu zamowienia moze rozpoczac¢ si¢ po zakonczeniu glownych prac
stanowiacych Cze$¢ Nr 2 zamdwienia okreslonego jako ..Wykonanie wewngtrznej
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz zwiqzanych 7 tym instalacji
elektrycznych wewnetrznych w ramach modernizacji studia S3 i reiyserni A3”, za
wyjatkiem montazu klimatyzatorow typu SPLIT po jednej sztuce w pomieszczeniu studia
S3 i rezyserni A3, ktore Wykonawca realizujacy Cze¢s¢ Nr 2 zamowienia winien
rozpocza¢ w zasadzie po zakonczeniu realizacji Czgsci Nr 3 zamowienia.

W nawigzaniu do ust. IT pkt 1 ,,Opisu przedmiotu zaméwienia” Zamawiajacy przewiduje
ewentualne wezesniejsze rozpoczecie realizacji koncowych robot Czesci Nr 2 zamowienia
przez Wykonawce z ktorym zostala zawarta w tym wzgledzie stosowana umowa tj. przed
zakonczeniem realizacji Czesci Nr 3 zamowienia. Powyzsze moze nastapi¢ wylacznie na
wniosek Wykonawcy Czesci Nr 2 zamdwienia i wymaga zawarcia odpowiedniego
porozumienia pomiedzy Wykonawcami Czesci Nr 2 i Nr 3 zamowienia, ktore
zagwarantuje bezkolizyjna rownoczesna realizacj¢ obu wymienionych powyzej czgsci
zamOwienia. Zastosowanie powyzszego rozwigzania — wymaga akceptacji przez
Zamawiajgcego. Stosowny wniosek w tym wzgledzie winien by¢ zlozony do
Zamawiajgcego nie pozniej niz 7 dni przed planowanym rozpoczgciem realizacji
koncowej czegsci zamowienia przez Wykonawce Czgsci Nr 2 zamdwienia.

Dla celow planistycznych przyjmuje si¢ rozpoczecie realizacji Czgsci Nr 3 zamowienia
w dniu 4.06.2019 r. i zakonczenie prac do dnia 2.07.2019 r.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wczesniejszego rozpoczecia robdt zwigzanych
z realizacjg Czesci Nr 3 zamowienia w przypadku wczesniejszego zakonczenia realizacji
glownych prac przez Wykonawceg Czgsci Nr 2 zamowienia o ktéorych mowa w pkt. I
ust. 1 ,,0Opisu przedmiotu zamdéwienia™.

III. Warunki finansowe:

I

Z uwagi na przewidywane dlugotrwale oczekiwanie przez Wykonawce na dostaweg
materiatdow niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia (od 3 do 5 miesigcy od daty
zlozenia stosownego zamowienia do producenta), a w szczegdlnosci paneli fornirowanych
z perforacja, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyplaty zaliczki dla Wykonawcy czgsci

Nr 3 zamowienia w wysokosci odpowiadajacej wysokosci zaliczki wymagane)
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przez producenta przedmiotowych paneli (okolo 50% wartosci zamawianych paneli
fornirowanych z perforacja).

Wyplata zaliczki o ktérej mowa w ust. 1 moze nastapi¢ wylgcznie na pisemny wniosek
Wykonawcy potwierdzony stosownym dokumentem ksiggowym potwierdzajacym oplate
zaliczki dla producenta w/wym. paneli.

Platnos¢ pozostalej naleznosci za realizacje Czgsci Nr 3 zamowienia publicznego
okreslonej w ofercie Wykonawcy Czesci Nr 3 zamoéwienia nastapi pod warunkiem
dokonania przez Zamawiajacego odbioru przedmiotowych prac w postaci protokotu
odbioru koncowego (bez uwag).

IV. Zakres robét:

Montaz sufitow dzwigkochtonnych i obudowy $cian z plyt akustycznych powinien by¢é
dokonany zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zaleceniami producenta jak rowniez
obowigzujacymi przepisami i normami.

Cena uslugi obejmowaé bedzie przeglady gwarancyjne o ile takie s3 wymagane
i utrzymanie warunkéw gwarancji przez podany przez oferenta, okres gwarancyjny.

V. Pozostale wymagania:

I. Zamawiajacy dopuszcza zastapienie urzadzen, materialow ze wskazanymi znakami
towarowymi, patentami lub pochodzeniem, wymienionymi w opisie przedmiotu
zamOwienia i zatgcznikach do niego, urzadzeniami, materialami rownowaznymi, tzn.
nie powodujgcymi zmian w funkcjonalnosci, o identycznych parametrach
technicznych okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia, o nie mniejszej trwatosci
I nie wyzszych kosztach eksploatacji oraz posiadajagcymi nie krotszg gwarancje.
W przypadku zastosowania takich rozwiazan Wykonawca zobowigzany jest
przedlozy¢ dokumenty $wiadczace o ich réwnowaznosci ze wskazanymi przez
Zamawiajacego.

2. Wszystkie dostarczone urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe, wyposazone
w dokumentacj¢ uzytkowa w jezyku polskim oraz pochodzi¢ z biezacej produkcji.
Dostarczane urzadzenia musza by¢ wolne od wad fizycznych i prawnych.

Wykonawca dokona wszelkich innych prac, niewymienionych przez Zamawiajacego,
a wymaganych do prawidlowego montazu sufitéw dzwigkochtonnych i obudowy
Scian z plyt akustycznych oraz montazu instalacji elektrycznych we wskazanych
pomieszczeniach studia S3 i rezyserni A3.
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4. Wszelkie odpadki, $mieci i resztki materialow powstate w trakcie realizacji prac
wybrany Wykonawca utylizowat bedzie we wlasnym zakresie. Niedozwolone jest
wyrzucanie ich do pojemnikéw na $mieci Zamawiajacego oraz wprowadzanie ich do
kanalizacji obiektu.

VII. Informacje o miejscu montazu urzadzen:

L,

Prace montazowe beda prowadzone wedhug ustalonego harmonogramu, jednak
rozpoczgcie prac kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z administratorem obiektu.

Wykonawca ma obowigzek tak organizowaé prace, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia
clementow obiektu. Wszystkie uszkodzenia Wykonawca usunie we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, BHP oraz przepisy Prawa
Budowlanego.
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VIII. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow:

Dopuszczenie do stosowania: materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami
oraz posiadaé certyfikaty zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng. Wszystkie
materialy potrzebne do wykonania zadania zabezpiecza Wykonawca na swoj koszt
z uwzglednieniem zapisu ust. III pkt 1 i 2 opisu przedmiotu zaméwienia.

IX. Wymagania dotyczace sprzetu:

Wymagania dotyczgce stosowania sprzetu: maszyny i urzadzenia specjalistyczne niezbedne
do wykonania robot bedgcych przedmiotem zamdwienia, gwarantujgce wymagang jakosc¢
robodt zabezpiecza Wykonaweca.

X. Opis dzialan zwigzanych z odbiorem przedmiotu zamdwienia:

Po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z realizacja przedmiotu zamdéwienia, a w tym
montazu wszystkich ustrojow akustycznych oraz instalacji elektrycznej nastapi odbior
koncowy z protokolem podpisanym przez obie Strony.

XI. Warunki realizacji zamowienia:
1. Okres gwarancji:

MINIMALNY wymagany przez Zamawiajacego okres gwarancji na roboty
budowlane wynosi 24 _miesigce, a na dostarczone i zamontowane materialy (np. panele
akustyczne) zgodnie z ustaleniami producenta (nie mniej niz 24 miesiace).

W przypadku podania przez Wykonawce krotszego niz wymagany okresu gwarancji na
roboty budowlane i materialy wymienione w zdaniu pierwszym lub nie podanie
(wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1
pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, jako niezgodna z trescig SIWZ.,

Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji diuzszy niz 24 miesiace, okres ten zostanie
uwzgledniony w umowie.

Zaoferowanie gwarancji ponizej wymaganego minimum (24 miesiace) spowoduje
odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Szczegélowe warunki realizacji zamoOwienia oraz warunki platnosci zawiera wzor
umowy stanowiacy Zalgcznik Nr 5/1 do SIWZ.

Lublin, dnia 22.11.2018 r.
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