Opis przedmiotu zamoéwienia wraz z wytycznymi do realizacji przedmiotu
zamowienia i montazu urzgdzen.

I. Opis przedmiotu zamowienia:

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie nowej zabudowy czerpni powietrza do systemu
klimatyzacji Radia Lublin S.A,. wraz z modernizacja klombu okalajacego dotychczasowa
czerpni¢ wedtug opracowanych dla tego celu i zaakceptowanych przez Prezesa Zarzadu
projektu koncepcyjnego i projektu wykonawczego (sygn. sprawy: PZA.252.19.2019).

Kody CPV:

45200000 — 2 - roboty budowalne w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowalnych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
1 wodnej;

45262500 — 6 — roboty murarskie i murowe; |
45223100 — 7 — montaz konstrukcji metalowych.

1. Szczegélowy opis przedmiotu zamoéwienia zostal okreslony w nizej wymienionych
dokumentach projektowych i innych:

1) Projekt koncepcyjny nowej zabudowy czerpni powietrza do systemu klimatyzacji
Radia Lublin S.A. wraz z modernizacja klombu okalajacego dotychczasowa czerpnie
z dnia 06.06.2019 r. opracowany przez firm¢ ,MOBILARCH Architekci Krzysztof
Gnat Pracownia Architektoniczna™ — Zalgeznik Nr 2 do ogloszenia o zamdwieniu;

2) Projekt wykonawczy nowej zabudowy czerpni powietrza do systemu klimatyzacji
Radia Lublin S.A. wraz z modernizacja klombu okalajacego dotychczasowa czerpnie
z czerwea 2019 r. opracowany przez firm¢ ., MOBILARCH Architekci Krzysztof Gnat
Pracownia Architektoniczna™ — Zalgeznik Nr 3 do ogloszenia 0 zamowieniu:

3) Wytyczne Zamawiajacego do dokumentacji projektowej dla zamowienia publicznego
okreslonego jako ,.Nowej zabudowa czerpni powietrza do systemu klimatyzacji Radia
Lublin S.A,. wraz z modernizacja klombu okalajacego dotychczasowa czerpnie” —
Zaljcznik Nr 4 do ogloszenia o zamdéwieniu;.

II. Wytyczne dotyczace realizacji przedmiotu zamoéwienia:

1. Realizacja zaméwienia, w zasadzie (zalezy od warunkéw atmosferycznych) moze
nastgpic juz po zawarciu umowy z Wykonawca.

Dla celéow planistycznych przyjmuje sie rozpoczecie realizacji zamowienia od dnia
podpisania umowy i zakonczenie prac do dnia 15.11.2019 r.

W przypadku wystgpienia niskich temperatur oraz innych niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, powodujgcych konieczno$¢ przerwania robot, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ przedtuzenia terminu przewidzianego na realizacje zaméwienia, o ilo$¢ dni
w ktorych te warunki uniemozliwiaja wykonywanie prac. Stosowane zapisy w tym
wzgledzie zostaly zakres$lone we wzorze umowy stanowigcym Zalgeznik Nr 5 do
ogloszenia o zamdowieniu.
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III. Warunki finansowe:

1.

Platno$¢ naleznosci za realizacj¢ zamowienia publicznego okreslonej w ofercie
Wykonawcy nastgpi pod warunkiem dokonania przez Zamawiajacego odbioru
przedmiotowych prac w postaci protokotu odbioru koncowego (bez uwag).

IV. Zakres robot:

Montaz urzadzen powinien by¢ dokonany zgodnie z dokumentacjg projektows jak
rowniez obowigzujagcymi przepisami i normami w sposob zapewniajacy prawidlowe
dzialanie instalowanych elementéw (dostep do wlazu technologicznego).

Cena uslugi obejmowacé¢ bedzie przeglady gwarancyjne o ile takie s3 wymagane
i utrzymanie warunkow gwarancji przez, podany przez oferenta, okres

gwarancyjny.

V. Pozostale wymagania:
1.

Zamawiajacy dopuszcza zastgpienie urzadzen, materialdéw ze wskazanymi znakami
towarowymi, patentami lub pochodzeniem, wymienionymi w opisie przedmiotu
zamoéwienia 1 zalacznikach do niego, urzadzeniami, materiatami rbwnowaznymi, tzn. nie
powodujacymi zmian w funkcjonalnosci, o identycznych parametrach technicznych
okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia, o nie mniejszej trwalosci i nie wyzszych
kosztach eksploatacji oraz posiadajagcymi nie krétsza gwarancje. W przypadku
zastosowania takich rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ dokumenty
swiadczace o ich rownowaznosci ze wskazanymi przez Zamawiajacego.

Wszystkie dostarczone materiaty musza by¢ fabrycznie nowe oraz pochodzi¢ z biezacej
produkcji. Dostarczane materialy i elementy montazowe musza by¢ wolne od wad
fizycznych i prawnych.

Wykonawca dokona wszelkich innych prac, niewymienionych przez Zamawiajgcego,
a wymaganych do prawidtowego funkcjonowania zabudowy czerpni.

Wszelkie odpadki, $mieci i resztki materialdéw powstate w trakcie realizacji prac wybrany
Wykonawca utylizowal bedzie we wlasnym zakresie. Niedozwolone jest wyrzucanie ich
do pojemnikéw na $mieci Zamawiajacego oraz wprowadzanie ich do kanalizacji obiektu.

VII. Informacje o miejscu montazu urzadzen:

l.

Prace montazowe beda prowadzone wedlug ustalonego harmonogramu, jednak
rozpoczgcie prac kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z administratorem obiektu.

Wykonawca ma obowiazek tak organizowac prace, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia
elementow obiektu. Wszystkie uszkodzenia Wykonawca usunie we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, BHP oraz przepisy Prawa
Budowlanego.

VIII. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow:

Dopuszezenie do stosowania: materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng. Wszystkie
materialy potrzebne do wykonania zadania zabezpiecza Wykonawca na swoj koszt.

IX. Wymagania dotyczace sprzetu:

Wymagania dotyczace stosowania sprzetu: maszyny i urzadzenia specjalistyczne
niezb¢dne do wykonania robot bedgcych przedmiotem zamoéwienia, gwarantujacegon,2 53
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wymagang jakos$¢ robot zabezpiecza Wykonawca.

X. Opis dzialan zwiazanych z odbiorem przedmiotu zaméwienia:

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia, a w tym
montazu wszystkich urzadzen nastapi odbior koncowy z protokotem podpisanym przez obie
Strony.

XI. Warunki realizacji zamowienia:

1.

Okres gwarancji:

MINIMALNY wymagany przez Zamawiajacego okres gwarancji na roboty
budowlane oraz dostarczone i zamontowane urzadzenia wynosi 24 miesiace.

W przypadku podania przez Wykonawce krotszego niz wymagany okresu gwarancji na
roboty budowlane lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona jako niezgodna z trescig Opisu przedmiotu zamowienia.

Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dtuzszy niz 24 miesiace, okres ten zostanie
uwzgledniony w umowie.

Zaoferowanie gwarancji ponizej wymaganego minimum (24 miesigce) spowoduje
odrzucenie oferty.

Szczegélowe warunki realizacji zamowienia oraz warunki platnosci zawiera wzor
umowy stanowiacy Zalacznik Nr 5 do ogloszenia o zamoéwieniu.

Lublin, dnia 03.07.2019 r.
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