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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie kompleksowego audytu energetycznego i oświetleniowego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje audyt budynku głównego i pawilonu dawców.
2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: ul. B. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych.
3. Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od podpisania umowy.

II.   OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym za przebieg, terminowe wykonanie zamówienia w oparciu o aktualnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
2. Na etapie sporządzania audytu należy wykonać ekspertyzę kamerą termowizyjną.
3. Wykonawca przed sporządzeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami występującymi w terenie. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał  wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt własny Wykonawcy.
4. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Zamawiającego niezbędnej dokumentacji projektowej (rzuty, inwentaryzacje) dotyczącej budynków, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wykonać własne pomiary i obserwacje w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonaną dokumentację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy przez okres 24 m-cy od zatwierdzenia przez Zamawiającego przekazanej dokumentacji:
· z projektantem termomodernizacji budynków w celu zapewnienia zgodności projektu z audytem, w tym również zobowiązany będzie do ewentualnej korekty audytu w celu zapewnienia zgodności,
· z Zamawiającym, na etapie opracowywania wniosku i procedury oceny wniosków przez instytucje dofinansowujące (wyjaśnienia, uzupełnienia i korekty).
6. Wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy (inwentaryzacje, uzgodnienia, wypisy, kopie, itp.) ponosi Wykonawca.
7. W przypadku obiektów znajdujących się w ewidencji zabytków gminy  proponowane rozwiązania winny być zaakceptowane przez Konserwatora Zabytków.



III.   OGÓLNE WARUNKI
1. Audyt energetyczny powinien zawierać:
· kartę audytu energetycznego budynków – ogólne dane, parametry energetyczne
· dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu, oraz wytyczne i uwagi inwestora
· inwentaryzację techniczno - budowlaną budynku
· charakterystykę energetyczną budynku, określenie potrzeb cieplnych oraz kosztów ogrzewania budynku w stanie istniejącym
· ocenę aktualnego stanu technicznego i izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych
· wykaz wybranych do optymalizacji energetyczno – ekonomicznej rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych
· analizę i efektywność systemu ogrzewania
· optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
· opis optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji 
· zastosowanie odnawialnych źródeł energii

2. Wytyczne  dotyczące poprawy  istniejącego  stanu:
· termomodernizacja  ścian
· modernizacja kotłowni i instalacji CO
· częściowa wymiana stolarki okiennej
· docieplenie stropodachu
· ewentualny montaż baterii fotowoltaicznych na dachu – analiza opłacalności
· wymiana systemu oświetlenia na LED

IV.  WYMAGANIA PODSTAWOWE DOTYCZĄCE AUDYTU ENERGETYCZNEGO
1. Wykonanie kompleksowego audytu energetycznego, w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego, który zakładać będzie wyposażenie obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio planowaną termomodernizacją z uwzględnieniem modernizacji systemu ogrzewania tj. pomp ciepła, kolektory słoneczne i inne źródła odnawialne, modernizacji systemu energii elektrycznej poprzez instalacje systemów fotowoltaicznych. 
2. Przy sporządzaniu audytu energetycznego należy przyjąć wymagania na rok 2021.
3. Audyt energetyczny musi zawierać część rysunkową: plan sytuacyjny zawierający co najmniej wymiar wszystkich ścian zewnętrznych budynku w zakresie umożliwiającym sporządzenie i weryfikację przedmiarów robót przewidzianych do realizacji, a także widoki elewacji w postaci dokumentacji fotograficznej każdej ze ścian zewnętrznych budynku oraz innych istotnych dla planowanych przedsięwzięć modernizacyjnych elementów budynku.
4. Ocena stanu technicznego budynku powinna obejmować m.in.:
· ocenę węzła cieplnego: rok budowy/modernizacji, automatyka, izolacja, regulacja itp., informację czy węzeł jest własnością dostawcy ciepła czy użytkownika
· ocenę instalacji c.o.: rok budowy/modernizacji, grzejniki, zawory termostatyczne, odpowietrzniki na pionach, izolacja, regulacja itp.
5. Do audytu energetycznego należy załączyć obmiary wykonane przez Wykonawcę, niezbędne przy realizacji i rozliczeniu termomodernizacji, w tym rzuty poziome budynku z zaznaczeniem stron świata zapisane w formacie DWG lub DXF i przekazane na płycie CD.
6. Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego powinien wskazywać optymalne rozwiązanie termomodernizacyjne dla konkretnego budynku oraz ocenę opłacalności każdego wariantu i czasu jego zwrotu.
7. Wykonawca zobowiązany będzie pozyskać i zamieścić w załączniku do audytu zbiorcze tabelaryczne zestawienie faktur w wybranym roku za energię wykorzystaną na potrzeby cieplne lub dane na podstawie których audytor oszacował zapotrzebowanie budynku na energię cieplną.
8. W skład opracowania musi wchodzić propozycja zastosowania źródła/źródeł energii odnawialnej wraz z ujęciem miejsca jego/ich lokalizacji. Rodzaj, moc oraz gabaryty powinny być dopasowane do ilości zapotrzebowania energii oraz możliwości technicznych budynku oraz ekonomiczności zastosowania wybranego źródła z uwzględnieniem wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego.
9. Audyt energetyczny powinien przewidywać i zalecać sposób pomiaru pobranej przez budynek energii, uzyskanej z odnawialnych źródeł energii ciepła oraz energii elektrycznej tak, aby można było monitorować efekt energetyczny i ekologiczny dla przeprowadzonej modernizacji.
10. Wyliczenie efektu ekologicznego należy sporządzić oddzielnie dla każdego z budynków. 

V. WYMAGANIA PODSTAWOWE DOTYCZĄCE AUDYTU OŚWIETLENIOWEGO
1. Audyt oświetleniowy należy sporządzić oddzielnie dla każdego z budynków.
2. Zakres prac dotyczących modernizacji oświetlenia wynikać musi z wykonanego audytu oświetlenia.
3. Audyt oświetleniowy musi zawierać:
· część rysunkową: plan sytuacyjny, rzuty kondygnacji w zakresie umożliwiającym sporządzenie i weryfikację przedmiarów robót przewidzianych do realizacji oraz dokumentację fotograficzną. W każdym pomieszczeniu należy zinwentaryzować źródło światła i poglądowo zaznaczyć je na rzucie budynku w formacie DWG lub DXF załączonym na płycie CD.
· obmiary niezbędne przy realizacji i rozliczeniu modernizacji oświetlenia.
· ocenę obecnego stanu systemu oświetlenia oraz wskazanie możliwego do realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego, jego zakres, parametry techniczne i ekonomiczne, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia efektywności ekonomicznej (należy podać czas zwrotu) - w przypadku niedopasowanego istniejącego oświetlenia do obowiązujących norm należy zwrócić na to uwagę dla każdego z pomieszczeń i zaproponować odpowiednią moc zmodernizowanego źródła LED.
· analizę zapotrzebowania energii na cele oświetlenia pomieszczeń, która będzie brała pod rozwagę: zastosowanie bardziej energooszczędnych od zamontowanych w budynku źródeł światła, zastosowanie systemów automatycznego sterowania wydajnością i parametrami oświetlenia, wprowadzenie racjonalizacji czasu załączania oświetlenia, wprowadzenie sekcji oświetleniowych, wskazanie konieczności wymiany instalacji elektrycznej w przypadku jej złego stanu technicznego, konieczności przełożenia lokalizacji źródeł światła, stosowania automatyki budynku itp.
4. Wybór propozycji modernizacji oświetlenia powinien być poparty wiedzą techniczną i stosownymi przepisami oraz normami w tym zakresie.
5. Wybór wariantu przedsięwzięcia powinien wskazywać optymalne rozwiązanie dla konkretnego budynku oraz ocenę opłacalności każdego wariantu i czasu jego zwrotu.
6. Audyty oświetleniowe powinny przewidywać i zalecać sposób pomiaru uzyskanego dzięki modernizacji oświetlenia efektu energetycznego i ekologicznego dla przeprowadzonej modernizacji.
7. Przekazana dokumentacja musi zawierać oświadczenie autora, że jest zgodna z:
Krajowym Planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030.

VI.    OPRACOWANIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przekazanie przedmiotu zamówienia - po 3 podpisane egzemplarze dokumentacji, do każdego z obiektów oraz wersja elektroniczna po 1 płycie CD dla każdego obiektu.
2. [bookmark: _GoBack]Zamawiający po otrzymaniu audytów przystąpi do czynności weryfikacji przekazanej dokumentacji, którą zakończy w terminie do 14 dni roboczych poprzez sporządzenie niezawierającego uwag końcowego protokołu lub informacji o błędach w przedmiocie umowy, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zaistniałym fakcie.


