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PLAN SYTUACYJNY 

PPELTECHLEN

BEMA, W MIEJSCOWOŚCI SOŚNICOWICE

projektowana linia kablowa ośw. drogowego typu YAKXS 4 x 35mm2
- całość w rurach osłonowych

proj. słup z oprawą do wymiany na słup 8m. z podwójnym wysięgnikiem i 
oprawą 60W, barwa światła 5000K montowaną na h= 8.3m, skierowaną w 
kierunku ulicy oraz oprawą 48W, barwa światła 5000K montowaną na 
h=7.3m skierowaną w kierunku chodnika

LEGENDA:

A

proj. słup z oprawą do wymiany na słup 8m. z poczwórnym wysięgnikiem i 
oprawami 60W, barwa światła 5000K montowaną na h= 8.3m

B

proj. słup z oprawą do wymiany na słup 9m. z podwójnym wysięgnikiem i 
oprawą 72W, barwa światła 5000K montowaną na h= 9.3m, skierowaną w 
kierunku ulicy oraz oprawą 60W, barwa światła 5000K montowaną na 
h=8.3m skierowaną w kierunku chodnika

C

proj. słup z oprawą do wymiany na słup 7m. z podwójnym wysięgnikiem i 
oprawami 48W, barwa światła 5000K montowaną na h= 7.7m, skierowaną w 
kierunku ulicy i chodnika

D

proj. słup z oprawą do wymiany na słup 6m. z podwójnym wysięgnikiem i 
oprawami 48W, barwa światła 5000K montowaną na h= 6.7m, skierowaną w 
kierunku ulicy

E

proj. słup z oprawą do wymiany na słup 6m. z pojedynczym wysięgnikiem i 
oprawą 48W, barwa światła 5000K, skierowaną w kierunku chodnika

F

proj. wysięgnik do wymiany wraz z  oprawą 48W, barwa światła 5000K, 
zamontowany na istniejącym budynku

G

UWAGA: WSZYSTKIE KOLIZJE Z ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURĄ 
ELEKTROENERGETYCZNĄ ZABEZPIECZYĆ RURAMI DWUDZIELNYMI


