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Wszyscy oferenci

Dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego nr ZP-4/2020 pod nazwa ,Odnawialne Zrodla energii na terenie
Gminy Sosnicowice” w ramach projektu pn.:

~Odnawialne Zrodta energii poprawg jakosci srodowiska naturalnego na terenie Gmin
Partnerskich: Tarnowskie Gory, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Mlyn, Kuznia
Raciborska, Nedza, Lelow, Psary, Sosnicowice, Twordg”

Zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamdwien Publicznych (t.j. Dz.U. z
2019r. poz. 1843 z p6zn. zm.), w zwiazku ze ztozonym zapytaniem do przetargu nieograniczonego
ZP-4/2020, Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania Wykonawcy z dnia 21 stycznia 2021

Pytania ogolne — prosimy o odpowiedZz w odniesieniu do kazdego zakresu
zamodwienia:
1. Prosimy o potwierdzenie, ze przedstawienia kart technicznych i certyfikatow gtéwnych
urzadzen wchodzacych w skiad systeméw bedzie wymagane na uzupeinienie
dokumentow.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza.

2. Czy Zamawiajgcy, majgc na uwadze sytuacje zwigzang z wirusem COVID, dopuszcza
ztozenie oferty z podpisem elektronicznym osoby upowaznionej do reprezentowania firmy
oraz przestanie oferty na adres mailowy lub e-puap? Podpisy elektroniczne sg powszechnie
uzywane i akceptowane jako oficjalna forma podpisu

Odp.: Zamawiajacy nie akceptuje podpisania oferty podpisem elektronicznym.
3. Czy Zamawiajacy dopuszcza zlozenia wadium z podpisem elektronicznym osoby
upowaznionej do reprezentowania firmy? Podpisy elektroniczne s powszechnie uzywane i
akceptowane jako oficjalna forma podpisu,

Odp.: Zamawiajacy akceptuje taka forme.
4. Prosimy o potwierdzenie, 7e obiekty nie s3 zabytkami ani nie lezg pod ochrong
konserwatorska.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza.
5. Czy Zamawiajacy przewiduje montaz instalacji w budynkach o powierzchni powyzej 300
m?? Jesli tak prosimy o uwzglednienie odpowiednich stawek VAT w formularzu (VAT
dzielony 8 i 23%).

Odp.: W formularzu ofertowym uwzgledniono budynki o powierzchni powyzej 300 m?
oraz uwzgledniono odpowiednie stawki podatku VAT,
6. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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Odp.: Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi harmonogram rzeczowo-
finansowy, ktdry musi zostac zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
7. Prosimy o potwierdzanie, ze w przypadku gdy umowa posiada zapisy nie zgodne z
obowigzujgcym prawem to wigzace dla stron sg zapisy aktualnych przepisdw.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza.

8. Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca ma obowigzek wystawi¢ fakture zgodnie z
Dziennikiem  Urzedowym  Ministra  Finanséw —  Interpretacija ogdlna nr
PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finansow z dnia 1 kwietnia 2016 r lub jego
aktualizacjami.

Odp.: Za prawidlowo wystawiona fakture odpowiada Wykonawca.

9. Prosimy o potwierdzenie, ze za date dostawy/wykonania ustugi uznaje sie date zgloszenia
gotowosci do odbioru, zgodnie z Dziennikiem Urzedowym Ministra Finansow -
Interpretacja ogdlna nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finanséw z dnia 1
kwietnia 2016r.

Odp.: Zamawiajqcy nie potwierdza. Za date dostawy/wykonania ustugi uznaje sie
date bezusterkowego odbioru koncowego, zatem Wykonawca musi uwzglednic termin
realizacji ustugi wraz z odbiorami technicznymi przeprowadzonymi przez powotanego
Inspektora nadzoru.
10. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku rezygnacji w udziatu w projekcie Beneficjentow
w koncowym etapie prac rozwazanym moze by¢ wydluzenie terminu realizacji danego
zadania.

Odp.: Zamawiajgcy nie przewiduje z tego powodu przediuzenia terminu realizacji
danego zadania, poniewaz posiada liste rezerwowa mieszkancow.

11. Czy Zamawiajacy wymaga przedstawiania potwierdzenie zatrudnienia na umowe o prace?
Jesli tak to na jakim etapie postepowania lub inwestycji Wykonawca powinien przedstawic
Zamawiajacemu potwierdzenie dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o prace oraz jakie
dokumenty beda wymagane.

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ (rozdz. II pkt 7) oraz zgodnie ze wzorem umowy (§10
ust 3 i 4) w trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych speiniania wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy i prace.
12.Czy Zamawiajacy akceptuje fakt obcigzenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w
sytuacji, w ktdrej zgloszenie serwisowe nie obejmowaio elementéw instalacji
zamontowanej przez Wykonawce? Wykonawcy niejednokrotnie spotykajg sie z sytuacjg,
w ktérej wezwania serwisowe nie obejmuja uszkodzen zwigzanych z wykonywana
instalacjg, a zgloszeniu podlegajg wady instalacji nieobjetych zamdéwieniem, nalezgcych do
beneficjenta. Zwracamy sie z prosbg o uwzglednienie we wzorze umowy zapisu 0
mozliwosci obcigzenia Zamawiajgcego odpowiedzialnosci za niezasadne wykonanie
serwisu w przypadku zgloszenia wady niewykonanej przez Wykonawce instalacji.

Odp.: Zamawiajacy i Wykonawca ustala sposob, zglaszania usterek przez
mieszkancow. Wykonawca do odbioru koncowego moze przedstawi¢ dokument
okreélajacy zakres uzasadnionego oraz nieuzasadnionego wezwania serwisu wraz z
wyszczegOllnionymi jego kosztami. Przedstawiona kalkulacja kosztéw musi zostaé
zaakceptowana przez Zamawiajacego. Jednoczesnie Zamawiajacy nie wyraza zgody
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na zapis w umowie 0 mozliwosci obcigzania Zamawiajacego odpowiedzialnoscia za
niezasadne wezwanie serwisu.

13. Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie mozliwosci ztozenia ryczattowej kalkulacji kosztow
usuniecia najczesciej wystepujacych usterek lub wad niecbjetych rekojmig lub gwarancja.
Przyjecie takiego rozwigzania w znaczacy sposéb obnizy potencjalne koszty naprawy
pozagwarancyjnej, z uwagi na brak koniecznosci uwzglednienia w kalkulacji kosztow
dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednoczesnie przyspieszajac proces naprawy —
serwisanci przystepujg od razu do analizy uszkodzen, nie wyceniajgc usterek.

Odp.: Zamawiajagcy i Wykonawca ustaly sposdob, zglaszania usterek przez
mieszkancow. Wykonawca do odbioru koricowego moze przedstawi¢ dokument
okreslajgcy zakres uzasadnionego oraz nieuzasadnionego wezwania serwisu wraz z
wyszczegolnionymi jego kosztami. Przedstawiona kalkulacja kosztow musi zostac
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

14. Czy wobec wielkosci zadania i objetego Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia i
wprowadzenia przez Zamawiajgcego wysokich warunkéw dotyczacych zdolnosci
technicznej i zawodowej, okreSlonych w rozdziale III SIWZ Zamawiajgcy wprowadzi
fakultatywna przeslanke wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p? Jezeli tak, to czy,
w $wietle wprowadzenia przez Zamawiajacego przestanki wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt
2 ustawy p.z.p., Wykonawca, ktéry zostal wykluczony z postepowania z powodu
zawinionego powaznego naruszenia obowigzkow zawodowych w innym postepowaniu
prawomocnym wyrokiem sadu powinien odpowiedzieC twierdzaco na pytanie JEDZ ,Czy
wykonawca jest winien powaznego wykroczenia zawodowego?” oraz prosze 0 wyjasnienie,
czy w Swietle pozostatych zapisow Specyfikacji wykluczeniu podlega Wykonawca, ktory
uzyskat zamdwienie na podstawie przepisow ustawy, a nastepnie Zamawiajgcy odstapit od
umowy o realizacje przedmiotowego zaméwienia na podstawie takich okolicznosci, ze
Wykonawca nie rozpoczat prac lub przerwat prace i nie wznowit ich mimo wezwan
Zamawiajgcego, a naruszenie obowiazkow zostato stwierdzone prawomocnym wyrokiem
sgdu?

Odp.: Zamawiajgcy nie wprowadzi zmian. JEDZ nie dotyczy tego postepowania.
Zamawiajgcy w rozdz. I1I pkt 4 SIWZ przewidziat przestanki wykluczenia wykonawcy
o ktorych mowa w art. 24 ust 5 pkt 1 i 4 ustawy 2z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych
15. Czy wobec aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju oraz obowigzywania stanu epidemii,
wprowadzonego Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Zamawiajgcy zwiekszy
wymogi wobec wykonawcow wprowadzajac fakultatywng przestanke wykluczenia z art. 24
ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p? Jezeli tak, to czy, w Swietle wprowadzenia przez Zamawiajacego
przestanki wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p., Wykonawca, ktory zostat
wykluczony z postepowania z powodu zawinionego powaZnego naruszenia obowigzkow
zawodowych w innym postepowaniu prawomocnym wyrokiem sadu powinien
odpowiedzie¢ twierdzaco na pytanie JEDZ ,Czy wykonawca jest winien powaznego
wykroczenia zawodowego?” oraz prosze o wyjasnienie, czy w swietle pozostatych zapisow
Specyfikacji wykluczeniu podlega Wykonawca, ktory uzyskat zamdwienie na podstawie
przepisow ustawy, a nastepnie Zamawiajacy odstgpit od umowy o realizacje
przedmiotowego zamowienia na podstawie takich okolicznosci, ze Wykonawca nie
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rozpoczat prac lub przerwat prace i nie wznowit ich mimo wezwan Zamawiajacego, a
naruszenie obowigzkow zostato stwierdzone prawomocnym wyrokiem sadu?

Odp.: Zamawiajacy nie wprowadzi zmian. JEDZ nie dotyczy tego postepowania.
Zamawiajjcy w rozdz. ITI pkt 4 SIWZ przewidziat przestanki wykluczenia wykonawcy
o ktérych mowa w art. 24 ust 5 pkt 1 i 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych

Pytania dotyczace instalacji fotowoltaicznych:
1. Prosimy o potwierdzenie, ze w razie koniecznosci poprowadzenia instalacji w kanale
wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej lezy po stronie Uzytkownika budynku?

Odp.: Zgodnie z Prawem budowlanym zabronione jest uzycie kanatu wentylacyjnego
w innym celu niz wentylacja. Natomiast w kwestii Wiasciciela budynku lezy
ewentualne przeksztalcenie przewodu wentylacyjnego w trakt techniczny. Taki
dokument wystawia Mistrz Kominiarski. Koszt lezy po stronie Wiasciciela budynku.

2. Po czyjej stronie lezy koszt wykonania instalacji odgromowej w razie koniecznosci?

Odp.: W razie koniecznosci koszt wykonania instalacji odgromowej lezy po stronie
Wiasciciela budynku, natomiast koniecznos¢ modernizacji istniejacej juz instalacji
odgromowej lezy po stronie Wykonawcy.
3. Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie dostepu do sieci Internetowej lezy po stronie
Beneficjenta oraz, ze w przypadku slabego zasiegu sieci jego wzmocnienie réwniez
stanowi obowigzek Beneficjenta.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza.
4, Prosimy o informacje po czyjej stronie lezy koszt doprowadzenia zasilania do wpigcia
instalacji fotowoltaicznej?

Odp.: Koszt doprowadzenia zasilania do wpiecia instalacji fotowoltaicznej lezy po
stronie Wykonawcy
5. Prosimy o dopuszczenie konstrukcji gruntowej z powltoky Magnelis. Zapewnia ona lepszg
ochrone od konstrukeji ocynkowanej oraz staje sie coraz bardziej popularna.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza pod warunkiem spefnienia wszystkich pozostatych
parametrow technicznych dla konstrukcji okreslonych w PFU.
6. W SIWZ podana jest koniecznos¢ wykonania portalu TIK na ktory przesytane bedg dane z
licznika. Nie jest jednak podany do wyceny w formularzu portal TIK. Tym samym prosimy
o informacje czy moze zosta¢ uzyty licznik wbudowany w falownik oraz dedykowany portal
producenta falownika?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza oba rozwiazania: zastosowanie osobnego licznika
energii brutto jak rowniez licznik wbudowany w falownik.

Pytania dotyczace instalacji solarnych:

1. Prosimy o potwierdzenie ze do obowigzkéw mieszkanca w zakresie montazu instalacji
kolektoréw stonecznych jest doprowadzenie rur cieplej wody uzytkowej, centralnego
ogrzewania i zimnej wody do miejsca montazu instalacji oraz zainstalowanie podwdjnego
gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami oraz z poprawnie wykonanym
uziemieniem.
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Odp.: Obowiagzkiem mieszkanca jest doprowadzanie rur C.W.U., C.O. i ZW do
pomieszczenia w ktorym zamontowany zostanie zasobnik solarny. Obowigzkiem
mieszkanca jest réwniez zainstalowanie podwdjnego lub pojedynczego gniazda
elektrycznego w poblizu sterownika solarnego.
2. Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie ze schematem podpiecie wezownicy wraz z
pozostatymi elementami jak pompa, armatura, rury, jest dodatkowg opcja, czyli nie prace
te nie sg objete przedmiotem zamdwienia.

0dp.: Zgodnie z PFU podpiecie wezownicy wraz z niezbedna armatura w tym pompa
obiegowg jest kosztem i obowiazkiem Wykonawcy.
3. Prosimy o podanie ilosci instalacji kolektorow stonecznych wymaganych do podtagczenia do
monitoringu.

Odp.: Dla instalacji solarnych zamodwienie nie obejmuje wykonania monitoringu
instalacji.

4, Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie odpowiedniego dostepu sieci Internetowej dla

podtaczenia instalacji kolektoréw stonecznych do monitoringu, lezy po stronie Mieszkanca.

Odp.: Dla instalacji solarnych zamowienie nie obejmuje wykonania monitoringu
instalacji.
5. Prosimy o potwierdzenie, ze montaz i dostawa grzalki dla instalacji solarnych nie jest
objety przedmiotem zamdwienia.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza. Niniejsze postepowanie nie obejmuje swym zakresem
zakupu i montazu grzatki elektrycznej. Zamawiajgcy nie wymaga aby zasobnik byt
wyposazony w grzatke elektryczna, ale musi umozliwiac¢ jej montaz. Ewentualny
zakup i montaz grzalki elektrycznej lezy po stronie Wiasciciela budynku.

6. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga reduktora cisnienia w kazdej instalacji.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza.
7. Prosimy o potwierdzenie, ze jezeli sterownik solarny ma wbudowang pamie¢ nie ma
obowigzku montowania dodatkowej kastry pamieci SD lub micro SD.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza.
8. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku montazu instalacji na gruncie to po stronie
Beneficjenta lezy przygotowanie podtoza, wykopy i obcigzenia dla konstrukcji zgodnie z
zaleceniami Wykonawcy.

Odp.: Przygotowanie terenu, wyrownanie gruntu pod montaz instalagji
posadowionych na gruncie lezy po stronie Wiasciciela posesji. Natomiast wszelkie
inne prace takie jak wykonanie fundamentow pod konstrukcje wsporcza, wkrecenie,
wbicie konstrukcji w grunt lezy po stronie Wykonawcy, rowniez ewentualne bloczki
betonowe s3 obowiazkiem Wykonawcy. Uporzadkowanie terenu (przywrocenie do
stanu pierwotnego) po zakonczeniu roboét lezy rowniez po stronie Wykonawcy.
9. Prosimy o potwierdzenie ze Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie systemowego rurociggu
solarnego z rurg przewodowgq ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubosci min. 13
mm oraz parametrem lambda 0,035 W/(mK) w temp 0°C oraz wytrzymalosci
temperaturowej 150stC, zabezpieczonej w specjalnym ptaczu ochronnym chronigcym
przed UV oraz zgrzewanej na kazdym koncu termo kurczem zabezpieczajacym przed
dostawaniem sie wilgoci.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rurociggu solarnego z rurg przewodowa
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ze stali nierdzewnej DN16 o grubosci $cianki 0,13 mm oraz izolacja o grubosci min. 10
mm, pod warunkiem minimalnej wartosci lambda 0,035 [W/(m*K)] oraz izolacji
posiadajacej klase reakcji na ogien (NRO) potwierdzone przez akredytowang
jednostke badawcza.
10, Prosimy o potwierdzenie, ze w razie koniecznosci poprowadzenia instalacji w kanale
wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej lezy po stronie Beneficjenta.

Odp.: Zgodnie z Prawem budowlanym zabronione jest uzycie kanatu wentylacyjnego
w innym celu niz wentylacja. Natomiast w kwestii Wlasciciela budynku lezy
ewentualne przeksztalcenie przewodu wentylacyjnego w trakt techniczny. Taki
dokument wystawia Mistrz Kominiarski. Koszt lezy po stronie Wtasciciela budynku.
11.Prosimy o doprecyzowanie, ze Zamawiajacy wymaga, aby w kolektorze stonecznym
absorber oraz rury zbiorcze byly wykonane z jednego rodzaju materiatu czyli tylko z miedzi
lub tylko z aluminium. Jak powszechnie wiadomo potgczenie miedzi z aluminium prowadzi
do korozji elektrochemicznej, ktorej efektem jest korozja wzerowa powierzchni aluminium.
Zastosowanie jednorodnego materiatu zmniejsza ryzyko wystepowania nadmiernych
naprezef (jednakowa rozszerzalnos¢ cieplna), korozji galwanicznej, pozwala takze
zabezpieczyé zywotno$é kolektora do kilkudziesieciu lat. jak dla dwdch roznych
materiatdw. Trwatos¢, wysoka sprawnosc kolektora stonecznego, a takze znacznie wydtuza
okres uzytkowania plaskich kolektordw. W zwiazku z powyzszym, z uwagi na dobro
przyszlych uzytkownikdw prosze o potwierdzenie, ze do przetargu dopuszczone bedg tylko
kolektory, ktorych absorbery oraz uktady hydrauliczne sktadajg sie z jednakowych
materiatach tj. aluminium lub miedzi.

Odp.: Zamawiajacy nie potwierdza. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie kolektorow
stonecznych o budowie z materiatéow niejednorodnych, natomiast zwraca uwage ze
zastosowanie materialéw jednorodnych (np. aluminium — aluminium, miedz — miedz)
jest dodatkowo punktowane. iz wymaga zastosowania.
12.Prosimy o potwierdzenie Zze kolektory stoneczne majg mie¢ grubodé dolnej izolacji
niemniejsza niz 50 mm, co pozwoli zachowac lepsze parametry pracy w okresie
przejsciowym i zimowym.
Odp.: Zamawiajacy nie potwierdza.

13.Prosimy o potwierdzenie 7e zamawiajagcy dopuszcza montaz na rurach PP stabi dla
instalacji CWU, CO I ZW.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza pod warunkiem uzyskania przez Wykonawce zgody
mieszkanca.

Pytania dotyczace kotiow :
1. Prosimy o potwierdzenie, Ze w przypadku kotiéw na biomase to po stronie Mieszkarica jest
dostosowanie komina do potrzeb montazu kotta.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza.
2. Prosimy o informacje ile uktadow kotiowych wymaga zamknigcia i po czyjej stronie jest
wykonanie zamkniecia ukfadu kottowego otwartego — Wykonawcy czy Beneficjenta?

Odp.: Zamawiajacy nie posada wiedzy ile ukltadéow kotlowych wymaga zamkniegcia,
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natomiast podkresla, iz ewentualny koszt przebudowy ukladu z otwartego na
zamkniety lezy po stronie mieszkanca. Zabezpieczenie instalacji zgodne z norma, czy
to w ukiadzie otwartym czy zamknietym, lezy po stronie Wykonawcy.
3. Prosimy o potwierdzenie, ze po stronie Beneficjenta jest dostosowanie przytaczenia do
kotta przy kominie.

Odp.: Zamawiajgcy potwierdza i jednoczesnie podkresla, Zze montaz i dostawa
czopucha lezy po stronie Wykonawcy.
4. Prosimy o potwierdzenie, Zze dostosowanie komina dymowego, przewodu wentylacyjnego i
napowietrzajgcego w kotlowni lezy po stronie Beneficjenta.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza.
5. Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy wymaga montazu termostatu pokojowego dla
kazdej lokalizacji dostawy | montazu kotla.

Odp.: Zamawiajacy nie wymaga montazu termostatu pokojowego dla kazdej
lokalizacji dostawy i montazu kotla. Ewentualny zakup termostatu pokojowego lezy
po stronie Mieszkanca.

6. Prosimy o podanie ilosci instalacji kottow wymaganych do podiaczenia do monitoringu.

Odp.: Dla instalacji kotlow na biomase zamdwienie nie obejmuje wykonania
monitoringu instalacji.
7. Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie odpowiedniego dostepu sieci Internetowej dla
podtaczenia instalacji kottdw do monitoringu, lezy po stronie Mieszkanca.

Odp.: Dla instalacji kotidbw na biomase zamdwienie nie obejmuje wykonania
monitoringu instalacji.
8. Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat obligatoryjnie dla wszystkich lokalizacji dostawy kottdw
Z wezownicg schladzajaca, jako elementu niezbednego do montazu kotta w uktadzie
zamknigtym?

Odp.: Zgodnie z formula przetargu tj. zaprojektuj — wybuduj obowigzek
zaprojektowania i zabezpieczenia instalacji lezy po stronie wykonawcy. Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania zgodne z normami natomiast sposob zabezpieczen kottow
musi zaakceptowac¢ powolany zespol Inspektoréw nadzoru. Sposob zabezpieczenia
instalacji musi by¢ dobrany indywidualnie dla kazdej lokalizacji.

9. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze oczekuje dostawy kotiéw zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami, a wigec Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i finanséw z dnia 1 sierpnia 2017
roku w sprawie wymagan dla kottdw na paliwa stale, Dz. U. poz. 1690 z péiniejszg
zmiana, a wiec Rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 21 lutego
2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wymagan dla kottow na paliwo stale, Dz. U.
poz. 363, w szczegolnosci § 3, pkt. 2 (W kottach z automatycznym sposobem zasilania
paliwem stalym zakazuje sie stosowania elementu konstrukcyjnego pozwalajgcego na
reczne zasilanie paliwem.) i pkt 3 (W przypadku kottow wielopaleniskowych oraz kottéw
przeznaczonych do zasilania wiecej niz jednym rodzajem paliwa stalego wymagania w
zakresie granicznych warto$ci emisji oraz granicznych wartosci sprawnosci cieplnej muszg
by¢ spetnione dla wszystkich rodzajow palenisk oraz paliw stalych zalecanych przez
producenta.), a wiec kotldw przeznaczonych wylgcznie do spalania pelletu, i kottéw bez
rusztu dodatkowego, ani zadnego elementu konstrukcyjnego wewnatrz kotta ktory
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umozliwily by reczne zasilanie paliwem (np. poziome ekrany, potki, inne elementy tego
typu)?

Odp.: Kociot musi spelnia¢ wymagania opisane w PFU opisana na str. 14 i 15.

Pytania dotyczace pomp ciepta :
1. Prosimy o podanie ilosci instalacji pomp ciepta wymaganych do podlgczenia do
monitoringu.

Odp.: Dla instalacji pomp ciepla zamowienie nie obejmuje wykonania monitoringu
instalacji.
2. Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie odpowiedniego dostepu sieci Internetowej dla
podtaczenia instalacji pomp ciepta do monitoringu, lezy po stronie Mieszkanca.

Odp.: Dla instalacji pomp ciepta zamdwienie nie obejmuje wykonania monitoringu
instalacji.
3. Prosimy o potwierdzenie, ze montaz i dostawa grzatki dla instalacji pompy ciepta nie jest
objety przedmiotem zamdwienia.

Odp.: Zamawiajacy nie potwierdza. Zgodnie z PFU urzadzenia musza by¢ wyposazone
w grzalki elektryczne.
4. Prosimy o potwierdzenie ze wykonanie instalacji uziemiajgcej dla instalacji pomp ciepta
lezy w obowiazku Wiasciciela budynku u ktérego montowana jest dana instalacja.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza.
5. Prosimy o potwierdzenie, ze obowigzkiem Beneficjenta jest Zapewnienie odbioru i
odprowadzenia skroplin z pompy do kanalizacji.

Odp.: Zamawiajacy nie potwierdza. Zapewnienie odbioru i odprowadzenia skroplin z
pompy do kanalizacji lub do studzienki, albo inne rozwiazanie odprowadzenia
skroplin, lezy po stronie Wykonawcy. Sposéb odprowadzenia skroplin musi zostac
zaakceptowany przez powotany zespot Inspektorow nadzoru.
6. Prosimy o potwierdzenie, ze podiaczenie gornej wezownicy zasobnika pompy ciepla lezy
po stronie Wlasciciela budynku, u ktérego montowana jest dana instalacja.

Odp.: Zamawiajacy nie potwierdza. Zgodnie z PFU podpiecie wezownicy wraz z
niezbedna armatura w tym pompa obiegowa jest kosztem i obowigzkiem Wykonawcy.
7. Czy Zamawiajacy dopuszcza w przypadku instalacji z pompami ciepta zastosowanie rur
wielowarstwowych typu PEX taczonych na zasadzie ztaczek zaciskowych oraz rur PP
taczonych przez zgrzewanie.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza pod warunkiem uzyskania przez Wykonawce zgody
mieszkanca.
8. Prosimy o potwierdzenie, Zze doprowadzenie mediow do pomieszczenia montazu pomy
ciepta lezy po stronie Beneficjenta.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza. Obowigzkiem mieszkanca jest doprowadzanie rur
C.W.U., C.0. i ZW do pomieszczenia w ktorym zamontowana zostanie pompa ciepfa.
9. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga punkt pracy A20/W10-55. Punkt ten
jest bardziej "realny" dla pomp ciepta CWU.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza. W/w punkt pracy jest zgodny z PFU.
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10.Czy Zamawiajgcy dopuszcza montaz bezposrednio w wode wodociggowg z pominigciem
wezownicy?

Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza.

11. Czy zamawiajgcy dopuszcza pomp ciepta CWU o $redniej mocy sprezarki 810 W? Obecnie
dopuszczone sa pompy ciepla ze sprezarkami o Sredniej mocy 430 W i max punktacja jest
za moc elektryczng ponizej 400 W - co znaczaco ogranicza uczciwg konkurencje i
ogranicza rowniez dostep beneficjentom do urzgdzen o wiekszej mocy grzewczej. Poza
tym, zamawiajacy oczekuje pomp ciepta o minimalnej mocy grzewczej 2 kW przy
jednoczesnym zachowaniu parametru Sredniej mocy elektrycznej max 430 W [najlepiej
ponizej 400W) i sprawnosci COP 3,2, Osiggniecie parametru mocy 2 kW przy zachowaniu
mocy elektrycznej ponizej 400 W [aby uzyska¢ max liczbe punktdw] oznacza, ze
sprawno$¢ COP powinna by¢ powyzej 5. Nieznane sg nam urzadzenia, ktore osiggng
parametr COP powyzej 5 [podczas normalnej eksploatacji pompy ciepta w naszych
warunkach klimatycznych, a nie tylko w skrajnie korzystnej sytuacji]. Prosimy wigc o
dopuszczenie pomp ciepta CWU ze sprezarkami o sredniej mocy elektrycznej 810 W przy
jednoczesnym spetnieniu wszystkich pozostatych wymagan. Jednoczesnie wnosimy o
zmiane punktacji za moc elektryczng pomp ciepta CWU lub wykreslenie punktacji za moc
elektryczng pomp ciepta CWU.

Odp.: Zgodnie z PFU. Zamawiajacy podkresla iz 430 W jest mocy Srednia (nominalng)
Zamawiajacy zmienit punktacje (wykreslono punktacje za moc elektryczng pomp
ciepta) na efektywnos¢ energetyczng A+.

12.Prosimy o dopuszczenie pomp ciepta CWU wyposazonych w elektroniczne lub
termostatyczne zawory rozprezne. Aktualnie dopuszczone sg pompy tylko z zaworami
termostatycznymi, ktore to charakteryzuja sie gorszymi parametrami i mniejszym
zakresem regulacji ukladu chtodniczego niz ukiady chtodnicze wyposaZone w elektroniczne
Zawory rozprezne.,

Odp.: Zgodnie z PFU.

13.Prosimy o dopuszczenie pomp ciepta CWU wyposazonych w sterownik realizujgcy
tygodniowa prace urzadzenia wg harmonogramu poprzez zewnetrzny modut rozszerzajgcy
przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich pozostalych funkcji zintegrowanego
sterownika.

Odp.: Zamawiajjcy dopuszcza

14. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy wymaga tylko i wylacznie montaz pomp
ciepta na elewacji budynku lub na dachach budynkdw. Pragniemy zwrdci¢ uwage Ze tak
jak w kolektorach stonecznych montaz pomp ciepta na gruncie lub budynku gospodarczym
jest objety stawka VAT wynoszacg 23%.

Odp.: Montaz pomp ciepla c.w.u. bedzie realizowany wylacznie wewnatrz budynkow
mieszkalnych. Montaz pomp ciepla c.w.u. bedzie realizowany zgodnie z powszechnie
stosowang technologia, czyli jednostka zewnetrzna na zewnatrz obiektu, jednostka
wewnetrzna wewnatrz budynku mieszkalnego. Zamawiajacy zastosowat stawki VAT
8%.
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Pytania Wykonawcy z dnia 25 stycznia 2021
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W zwigzku z licznymi watpliwosciami dotyczacymi przetargu ,,Odnawialne zradta energii na terenie
Gminy Tarnowskie Gory" zwracam sie z prosba o udzielenie odpowiedzi na nastepujace pytania
dotyczace kottow na biomase- cz.IV
1. W ogdlnodostepnym programie funkcjonalno-uzytkowym: Przy doborze mocy kotta
centrainego ogrzewania uwzgledniono ogrzewang powierzchnie i kubature budynku, stan
techniczny budynku, zapotrzebowanie na c.w.u.. Pojemnos¢ podgrzewacza cieptej wody
uzytkowej nalezy dostosowac do mocy pieca, stanu technicznego wewnetrznej instalagji
centralnego ogrzewania i zapotrzebowania na c.w.u.
PYTANIE: Czy w kazdym budynku, w pomieszczeniu, gdzie bedzie montowany kociol na
biomase, bedzie koniecznosé wykonania instalacji cwu, jezeli takiej nie ma u inwestora
(zgodnie z wytycznymi inwestor powinien we wiasnym zakresie taka instalacje cwu
doprowadzi¢ do pomieszczenia, gdzie bedzie montowany kociot) oraz montazu zasaobnika
cwu? Jesli tak, to kto pokrywa koszty zakupu zasobnika cwu (jaki typ zasobnika-lezgcy,
stojacy) i jego podiaczenia wraz z niezbedng armaturg? Przyktad: inwestor nie ma
wykonanej instalacji cwu w kotlowni, ale sygnalizuje che¢ jej zainstalowania lgcznie z
zasobnikiem. Prosze o doprecyzowanie.
Odp.: Zakres zamoOwienia nie obejmuje zasobnika c.w.u., zatem to w gestii
Mieszkalica pozostaje dostarczenie zasobnika. Jezeli Mieszkaniec sygnalizuje chec
zainstalowania instalacji c.w.u., to w obowigzku Mieszkanca jest dostarczy¢ zasobnik
a obowiazkiem Wykonawcy zgodnie z PFU jest wykonac podiaczenie zasobnika. Koszt
armatury oraz podigczenie lezy po stronie Wykonawcy.

2. W ogdinodostepnym programie funkcjonalno-uzytkowym: Uzyskanie pozytywnej opinii
kominiarskiej przed podtaczeniem kotta o dopuszczeniu komina do eksploatacji w zakresie
funkcjonowania kotta pelletowego o danej mocy jest po stronie wiasciciela nieruchomosci
PYTANIE: Czy wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej lezy po stronie inwestora? Aby
uzyska¢ pozytywna opinie kominiarskg nalezy zgodnie z prawem taka instalacje wykonac.
W zwigzku z powyzszym czy wlasciciel nieruchomosci pokrywa zwigzane z tym koszty lub
sam przygotowuje pomieszczenie kotlowni wg wytycznych  zawartych w  opinii
kominiarskiej. Moze by¢ np. tylko jeden przewdd dymowy, a instalacje wentylacji
wywiewnej trzeba bedzie wykona¢ na zewnatrz montujgc dodatkowy komin. Prosze
rowniez o uscislenie, ze koszty wykonania wkladu kominowego lub innego zabezpieczenia
komina przed skraplaniem pokrywa inwestor, jezeli wytyczne znajda sie w opinii
kominiarskiej oraz dtr producenta kotta.

Odp.: Zgodnie z PFU obowigzkiem Mieszkanca jest zapewnic wentylacje wywiewng
oraz nawiewna. Ewentualny koszt wkiadu kominowego lezy po stronie Mieszkanca.

3. Ile tacznie pomp energooszczednych musi zawiera¢ kazda instalacja u Mieszkanca? Czy
musi by¢ montowana pompa przewatowa zabezpieczajgca powrdt kotta przed korozjg
niskotemperaturowa?

Odp.: Zgodnie z PFU Zamawiajacy wymaga zastosowania 3 pomp, tj. pompa obiegu
kotlowego, pompa obiegu instalacji centralnego ogrzewania oraz pompa obiegu
cw.u.; ewentualna pompa cyrkulacyjna lezy poza zakresem zamowienia.
Zabezpieczenie powrotu kotla nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

4, Czy przy obliczonej mocy podczas audytu w 2018r o wartosci np. 20,02 lub 16,1kW mazna
zastosowac¢ odpowiednio kotty o mocach 20 i 16kW, ktére posiadajg znaczny jej zapas tj.
zostaly przebadane w akredytowanym laboratorium z palnikami z kolejnego zakresu np.
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kociot 0 mocy 16kW w komplecie posiada palnik 20kW, kociol o mocy 20kW posiada
palnik 26kW. Powoduje to, Ze kotly pracujg ze swojg moca nominalng, ale posiadajg
jeszcze spory jej zapas.

Odp. Zamawiajacy w audycie zawart moc minimum kotta, zatem nalezy zastosowac
kociot o0 mocy rownej lub wyzszej. Zamawiajacy wyklucza stosowanie kotia o mocy
nizszej.

Pytania Wykonawcy z dnia 25 stycznia 2021

W nawigzaniu do postepowania pn.: ,Odnawialne zrédia energii na terenie Gminy Sosnicowice”,
ponizej przesytamy dodatkowe pytanie do udostepnionych dokumentdw.

1. Prosimy o uszczegdlowienie na jakim etapie Zamawiajgcy bedzie wymagat przedstawienia
po$wiadczenia producenta: kolektoréw, zasobnikow, konstrukeji oraz sterownika
dotyczace gwarangcji na urzadzenia solarne. Czy Zamawiajacy wymaga tych dokumentow
na etapie sktadania ofert czy na wezwanie Zamawiajgcego?

0Odp.: Zgodnie z SIWZ — wymienione dokumenty bedg wymagane na etapie wezwania
Zamawiajqcego.

Jednoczesnie informujemy, ze udzielone przez Zamawiajgcego odpowiedzi na zadane
pytania do tresci Specyfikaci Istotnych Warunkéw Zamowienia sy wigzace dla wszystkich
Wykonawcow biorgcych udziat w przedmiotowym postepowaniu.




