Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢: TN-S Samoczynne wytaczenie
230/400V, 50Hz zasilania
Rozdzielnica Ro
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L1, L2, L3
230/400V 50Hz
Nr obwodu - - - - 1 2 3
Zasilanie Zabezpieczenie . - . . - . .
Nazwa . S . Wytacznik - . . . Oswietlenie boiska | O$wietlenie boiska
Istn. Lampki kontrolne | sterowania i przetacznika ; Oswietlenie drogi wewnetrznej : :
obwodu rozdzielnicy Zzmierzchowego zmierzchowy treningowego treningowego
Oznaczenie
kabla / przew. LRo ) ) . ) ) )
Typ YKYzo . . .
kabla / przew. 5x2.5 - - - YKYZo 5x2,5 YKYzo 3x2,5 YKYzo 3x2,5
Diugos¢ [m]
kabla / przew. 2 . . B 170 80 50
Moc P; [kW] 2,91 - - 0,01 0,9 1,0 1,0
Uwagi
L . - . Numer
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Dokumentacj: ESA-09-10
U\NaEl a Opracowat: | J. Kasieczko | e 12.20009r. Branza: ELEKTRYCZNA
: Projektowat: | mgr inz. P. Wyrwich SLK/0588/POOE/04 12.2009r. Faza: PROJEKT BUDOWLANY
.. L. L, . Nr rysunku: 1
Istniejacq rozdzielnice doposazy¢ w wytgcznik nadpradowy typu CLS-C16/3,
ktory poprzez linie LRo zasili projektowana rozdzielnice o$wietleniowg Ro. Nr /ilos¢ ark.: 1/1
INWESTOR: | URZAD MIEJSKI W SOSNICOWICACH
Obiekt: Boisko Koztéw, gmina Zbrostawice dz. Nr 19/2.
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Tytut: Schemat ideowy rozdzielnicy o$wietlenia Ro. 8
o
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