
Zbiornik na paliwo

dwupłaszczowy 

KWT 1000l x 3

Kocioł

olejowy

kondensacyjny

60 kW

zasobnik cwu

poziomy

150 l

Do grzejników

Ø25

Ø25
Ø40

Ø40

Ø40

Ø40

filtr siatkowy Ø20

filtr siatkowy Ø40

naczynie przeponowe

V= 80 l ; P= 3 atm.

naczynie przeponowe

V= 8 l ; P= 6 atm.

UPE 25-80

UPE 25-40

Ø25Ø25

Do instalacji

podłogowej

SYR 1915

SYR 2115

Wymiennik płytowy

15/20kW woda/glikol

SYR 1915

UPE 25-60

Ø25

Ø25

Ø25

Do

nagrzewnicy
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