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Dostawa i montaż zasilaczy UPS do pomieszczenia UPS w budynku C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. przy ul. Hubalczyków 1. 

Przedmiot zamówienia:
1. Zasilacz UPS 20 kVA + bateria akumulatorów bezobsługowych AGM 12 V o żywotności 10-12 lat posadowionych na stelażu zewnętrznym, zapewniającym czas podtrzymania min 15 min przy max. obciążeniu – 1 kpl.;
2. Zasilacz UPS 30 kVA + bateria akumulatorów bezobsługowych AGM 12 V o żywotności 10-12 lat posadowionych na stelażu zewnętrznym, zapewniającym czas podtrzymania min 15 min przy max. obciążeniu – 1 kpl.;
3. Zasilacz UPS 80 kVA + bateria akumulatorów bezobsługowych AGM 12 V o żywotności 10-12 lat posadowionych na stelażu zewnętrznym, zapewniającym czas podtrzymania min 15 min przy max. obciążeniu – 1 kpl.;
Parametry wymagane do w/w urządzeń:
· 3f./3f., technologia true on-line
· wysoka sprawność w trybie podwójnej konwersji
· THDi <3% - sinusoidalny pobór prądu przez prostownik zasilacza UPS bez względu na charakter obciążenia 
· zastosowana technologia IGBT
· bezprzerwowy bajpas automatyczny oraz ręczny bajpas serwisowy zewnętrzny
· tolerancja napięcia wejściowego przy 100% obciążeniu +/-20%; przy 50% obciążenia -40% +20% 
· tolerancja częstotliwości wejściowej: 40-72Hz
· współczynnik mocy na wejściu:  cosφ >0,99
· współczynnik mocy wyjściowej:  0,9
· styki do podłączenia wyłącznika przeciwpożarowego
· adapter SNMP
Pozostałe wymagania:
· dostawa, transport do miejsca instalacji – Słupsk, ul. Hubalczyków 1, budynek C, pomieszczenie UPS, poziom -1 (dogodny podjazd pod budynek, rampa transportowa, winda – możliwy transport wózkiem paletowym);
· przyłączenie zasilaczy do istniejącej instalacji zasilającej;
· uruchomienie wraz z przeprowadzeniem testów – potwierdzenie w formie protokołu;
· szkolenie obsługi technicznej wraz z przekazaniem instrukcji w języku polskim;
· gwarancja min 24 m-ce, przeglądy w okresie gwarancyjnym (jeżeli wymagane) 

