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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,,Swiadczenie uslug w zakresie obstugi technicznej,
eksploatacyjnej i codziennej w Wojewédzkim Szpitalu Specjalistycznym im Janusza
Korczaka w Stlupsku Sp. z 0.0.” - nr sprawy 109/PN/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy przekazuje tresé
zapytan dotyczacych zapiséw specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z wyjasnieniami. W
przedmiotowym postgpowaniu wptynely nastepujace zapytania:

Pytanie nr 1:

»W zwigzku z wylaczeniem pary wodnej na obiekcie, w jaki sposob realizowane jest nawilzanie
central wentylacyjnych bloku operacyjnego ?”

Odp. Zamawiajgcego: Na dzien dzisiejszy jest brak realizacji nawiliania, centrale BO zostaly
zaplanowane do wymiany w ramach programu termomodernizacyjnego finansowanego przez
NFOSiGW.

Pytanie nr 2:

_»Zgodnie z pkt. 8.1 i) naprawy biezace oraz awaryjne oraz regulacje $lusarki i oznakowanie drzwi
przeciwpozarowych prosimy o informacj¢ po czyjej stronie leza coroczne przeglady drzwi ppoz.
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw ?”

Odp. Zamawiajqcego: Przeglgdy po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie nr 3:

,-Jaka przyblizona ilo$¢ urzadzen chtodniczych typu Split zostala zainstalowana na obiekcie w Stupsku
przez ostatnie 3 lata ?”

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajgcy w zalgczniku podal aktualny wykaz wszystkich zainstalowanych
urzgdzen chiodniczych na obiektach szpitala.

Pytanie nr 4:

,»Czy zakres czynnosci obstugowych okreslonych w zalaczniku 14 a ,, Wymiana filtréw klimatyzacji —
szczegOlowy zakres” w punktach od IT 3 do IT 7 odnoszg si¢ tylko do central wymienionych w punkcie
I 1 czy do wszystkich central wentylacyjnych?”

Odp. Zamawiajgcego: Dotyczy central wymienionych w pkt I1 1,

Pytanie nr 5:

»-Czy do zadan wykonawcy bedzie nalezalo udraznianie instalacji kanalizacyjnej kuchni
i naprawa jej ewentualnych nieszczelnosci ?”
Odp. Zamawiajgcego: Nie.

Pytanie nr 6:

,»Czy wszystkie rozdzielnie elektryczne zasilajace kuchnig¢ szpitala réwniez podlegaja obstudze czy
obstuga bedzie stronie dzierzawcy ?”

Odp. Zamawiajqcego: W zakresie Wykonawcy obstuga rozdzielni elektrycznych majgca na celu
zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej. Koszty materialow zwigzanych z bieigcymi naprawami
Ppo stronie podmiotu dzierzawigcego kuchnig.

KRS: 0000565090 Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc w Gdarisku, VIli Wydziat Gospodarczy
NIP: 839-31-79-849 REGON: 770901511 Kapitat zakfadowy spétki: 160 000 000 zt



Pytanie nr 7:

»~Jaki jest obecny stan automatyki centralnego o§wietlenia awaryjnego na obiekcie w Stupsku i Ustce?
Jaki jest stan podlgczonych akumulatoréw ? Jaki jest stan opraw autonomicznych ? Prosimy o
zestawienie elementéw wymagajacych naprawy/wymiany.”

Odp. Zamawiajqcego: Bateria centralna zainstalowana w budynku B zostala wylgczona 7 uzythu z
powodu uszkodzonych akumulatorow AML200-12 w ilosci 54 szt., Konieczna jest wymiana lamp
autonomicznych oswietlenia ewakuacyjnego zainstalowanych w budynku C- 65 szt. — oswietlenie
awaryjne na terenie szpitala zaplanowane do wymiany w ramach programu termomodernizacyjnego
finansowanego przez NFOSiGW.

Pytanie nr 8:
»Jaki jest stan gléwnych budynkowych urzadzen UPS i podiaczonych do nich baterii na obiekcie w

Stupsku i Ustce? Prosimy o zestawienie elementéw wymagajacych naprawy/wymiany”
Odp. Zamawiajgcego:
o Zasilacz UPS typ ST5030 nr SN090119040 zainstalowany w szpitalu w Ustce -uszkodzony
inwerter
e Zasilacz UPS typ COVER nr GES103N320 urzqdzenie uszkodzone. Do wymiany 20 szt.

akumulatorow EPL40-12.

o Zasilacz UPS typ SOCOMEC nr DELPHYS 1010036897501 - uszkodzone 43 szt
akumulatoréw 12HX 505-FR

o Zasilacz UPS ST5030 nr.SN090119040 -akumulator AML 33-12 - 60 szt.

Pytanie nr 9:
~Jaki jest stan central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na obiektach szpitalnych ? Prosimy o
szczegblowe zestawienie central oraz ich elementéw wymagajacych naprawy/wymiany.”
Odp. Zamawiajgcego:
Budynek A:
o Centrala 3NS — brak sterowania z BMS, czujniki temp wskazujg 0*C, prawdopodobne
uszkodzenie glownego sterownika
e  Centrala CHNS — brak komunikacji  BMS
o Centrala CHN13 — brak komunikacji z BMS
Budynek B:
o Centrale sterylizacji SN1, SN2, SN3, SN4, SN5 — urzgdzenia wymagajg nowej szafy
sterujqcej, wymiany falownikow, manometréow i zaworow.
¢ Centrala N2 — brak komunikacji z BMS, prawdopodobne uszkodzenie glownego sterownika
Centrala N8 —problem z komunikacjq BMS, uszkodzony czujnik wywiewu, prawdopodobne
uszkodzenie glownego sterownika
e Centrala N4 — Uszkodzony czujnik nawiewu. Po wymianie na nowy problem nie ustgpil,
prawdopodobne uszkodzenie glownego sterownika
» Centrala N5 — Uszkodzony czujnik nawiewu. Po wymianie na nowy problem nie ustgpil,
prawdopodobne uszkodzenie glownego sterownika
o Centrala N6 — Uszkodzony czujnik nawiewu. Po wymianie na nowy problem nie ustgpil,
prawdopodobne uszkodzenie glownego sterownika
o Centrala N7 — Wszystkie czujniki temp. wskazujq 0%C. Po wymianie na nowe problem nie
ustqpit, prawdopodobne uszkodzenie glownego sterownika
¢ Centrala N9 — Uszkodzony czujnik nawiewu. Po wymianie na nowy problem nie ustgpil,
prawdopodobne uszkodzenie glownego sterownika
o Centrala K14 — Uszkodzony czujnik nawiewu. Po wymianie na nowy problem nie ustgpil,
prawdopodobne uszkodzenie glownego sterownika
o Centrala K16 — Uszkodzony czujnik nawiewu. Po wymianie na nowy problem nie ustgpil,
prawdopodobne uszkodzenie giownego sterownika



o Centrala K3 — Uszkodzony naped Belimo na cieple technologicznym i wodzie lodowej.
Wymiana na nowy wymaga wczytania nr seryjnego do centrali sterujgcej przez

specjalistyczny serwis.
Budynek C:
o Centrala NW2 — ustkodzone silowniki, manometry, problem ze sterowaniem. Centrala
wymaga modernizacji.

o Centrala NW3 — uszkodzone silowniki, manometry, problem ze sterowaniem. Centrala
wymaga modernizacji.
o  Centrala NW4 — uszkodzone sitowniki, manometry, problem ze sterowaniem. Centrala
wymaga modernizacji.
Budynek D:
o Centrala NW10 — samoistne wylgczanie sig centrali

Pytanie nr 10:

»Czy zgodnie z pkt. 15 OPZ serwisy specjalistyczne réwniez dotycza:

a. uszkodzen sterownikéw central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ktdre zawieraja w sobie
autorskie oprogramowanie sterujace ?

Odp. Zamawiajqcego: Jezeli bgdzie brak mozliwosci zakupu od producenta sterownika wraz z
oprogramowaniem do samodzielnego montaiu to po akceptacji przez Zamawiajgcego kosztu serwisu
zewnetrznego do osobnego rozliczenia zgodnie 7 opz.

b. wymiany zaréwek w lampach zewnetrznych na terenie zamawiajgcego wymagajace podnosnika
koszowego ?

Odp. Zamawiajgcego: Koszt wynajmu podnosnika do osobnego rozliczenia zgodnie 7 opz.

c. udraznianiu instalacji kanalizacyjnej i burzowej przy pomocy specjalistycznego pojazdu WUKO?
Odp. Zamawiajgcego: Koszt wynajmu specjalistycznego pojazdu do osobnego rozliczenia zgodnie 7
opz.

d. nieszczelnosci w gléwnych agregatach wody lodowej firmy, wymagajgcej spawania, wymiany
rurociggu oraz odzysku i ponownego napelnienia ukladu czynnikiem chlodniczym ? Odp.
Zamawiajgcego: Jeieli brak moiliwosci wykonania przez Wykonawce to po akceptacji prrez
Zamawiajgcego kosztu serwisu zewnetrznego do osobnego rozliczenia zgodnie z opz.

Pytanie nr 11:

»Jakie sg dalsze postgpowania w przypadku braku zatwierdzenia przez zamawiajacego kosztorysu na
ustugi dodatkowe/specjalistyczne wykonawcy ?”

Odp. Zamawiajgcego: Ponowna weryfikacja kosztow ustugi lub realizacja zakresu przez inny
Dpodmiot zew. na podstawie zlecenia Zamawiajgcego.

Pytanie nr 12:;
»Jakie jest dalsze postgpowanie w przypadku przekroczenia w trakcie trwania umowy kwoty na

materiat 1 370 000 PLN brutto i dodatkowe zlecenia 220 000 PLN brutto ?”
Odp. Zamawiajgcego: Dalsze postepowanie zaleiy od decyzji Zamawiajgcego po rozpatrzeniu
konkretnego pryypadku.

Pytanie nr 13:

»Prosimy o dodanie zapisu do Umowy, ze akceptacja wydatkéw na materialy bedzie przeprowadzana
w terminie 7 dni od daty zlozenia rozliczenia. W przypadku przekroczenia terminu uwaza si¢ za
wydatki uznane za zasadne.”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 14:

»Zapisy z SIWZ,,11.Transport wewnetrzny

a) Wykonawca w ramach umowy zapewni pracownikéw transportu do realizacji n/w czynnosci:

. transport z apteki (zakres i harmonogram do uzgodnienia z Kierownikiem Apteki, dla potrzeb
apteki bedzie dostepny jeden pracownik w godzinach 7.00 — 15.00.) oraz transport lekow na



O/Chemioterapii oraz zywienia pozajelitowego na oddzialy szpitala w godz. od 07:00 do 15:00 w dni
robocze;

. transport materialéw z magazynu technicznego i gospodarczego na oddzialy szpitala oraz do
innych komérek organizacyjnych szpitala w tym do budynku Administracji w godz. od 07:00 do 15:00
(w dni robocze);

. transport materiatéw ze sterylizacji i badan / prébek laboratoryjnych na oddziaty szpitala w
godz. od 07:00 do 19:00 (w dni robocze i sobote);

. transport korespondencji (goniec) w godz. od 07:00 do 15:00 (w dni robocze) pomiedzy
wszystkimi komérkami szpitala;

. transport odpadéw medycznych z pomieszczenia czasowego przechowywania do chiodni w
godz. od 07:00 do 15:00;

. transport dokumentacji medycznej z biura Statystyki Medycznej - szpital do archiwum —
budynek Administracji;

. wymiana workéw w pojemniku ,bezpieczna szafka” z pelnych na puste, zaladunek do

workéw dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia i transport workéw ze wszystkich dzialéw
szpitalnych do miejsca tymczasowego przechowywania workéw.

Wykonawca zapewni cigglo$¢ swiadczenia ushug transportu wewnetrznego. Szczegdlowy
harmonogram zasad transportu wewngtrznego do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie podpisania

umowy. ,,

Prosimy o sprecyzowanie ilosci etatéw dedykowanych do poszczegdlnych zakreséw analogicznie jak
w przypadku transportu lekéw z apteki, lub potwierdzenie, ze jest to minimum 6 etatéw bez punktu 1
— obshuga apteki.

Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajqcy nie narzuca Wykonawcy ilosci etatéw. Wykonawca zapewnia
dostateczng liczhe pracownikow do sprawnej i naleiytej realizacji ustugi zgodnie z SIWZ i OPZ wraz
z zalgcznikami.

Prosimy o podanie sposobu zabezpieczen transportowanych lekéw, preparatéw, dokumentacji itp.,
przed zdarzeniami losowymi.

Odp. Zamawiajqcego: Zabezpieczenie stosowne do rodzaju transportowanego materialu — miedzy
innymi: karton, kontener, torba, itp.

Oraz jaka jest odpowiedzialno$¢ firmy transportujacej 2
Odp. Zamawiajgcego: Odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych wynikajgcych z Kodeksu
Cywilnego.

Pytanie nr 15:

»Jaki czas od podpisania umowy bedzie mial wykonawca na zdobycie odpowiednich uprawniefi
pozwalajacych na przeprowadzanie biodekontaminacji ?”

Odp. Zamawiajgcego: Niezwlocznie, jednak nie dluzej niz 30 dni,

Pytanie nr 16:
»Jaka jest sugerowana ilo§¢ etatow, pozwalajaca na prawidtowe realizowanie kontraktu ?”

Odp. Zamawiajgcego: Zamawiajgcy nie narzuca Wykonawcy ilosci etatéw. Wykonawca zapewnia
dostateczng liczhe pracownikow do sprawnej i nalesytej realizacji ustugi zgodnie 7z SIWZ i OPZ wraz
z zalgcznikami.,

Pytanie nr 17:

»ZWwracamy si¢ o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umozliwiajgcego stronom
rozwigzanie umowy za 3 miesigcznym wypowiedzeniem.

W przypadku uméw dlugoterminowych zawieranych na okres 2 - 4 lat w momencie zawierania
umowy strony nie s w stanie przewidzie¢ wszystkich okolicznosci oraz czynnikéw mogacych mieé
negatywny wplyw na wykonywanie zobowigzan umownych dla kazdej ze stron, jak réwniez w spos6b
kompleksowy i wyczerpujacy uregulowaé procedury postepowania w takich wypadkach.
Wprowadzenie mozliwosci rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw



prawnych do zakonczenia stosunku prawnego pomigdzy stronami, jezeli z okreslonych powoddw nie
s one zainteresowane dalszym kontynuowaniem wspolpracy na dotychczasowych warunkach. Majgc
na wzgledzie dynamike zycia gospodarczego, czyli pojawianie sig nowych technologii wykonywania
zamowien, czy tez nowych srodkéw, moze po kilku latach dojé¢ do sytuacii, gdy jedna ze stron w tym
réwniez zamawiajacy bedzie cheiat skorzystaé z jednostronnego uprawnienia do zakoficzenia umowy
przed uplywem jej obowigzywania. Obowigzujace przepisy ustawy prawo zaméwien publicznych nie
zawieraja w tym zakresie zadnych zakazéw.”

Odp. Zamawiajqcego: Zgodnie 7 SIWZ.

Pytanie nr 18:

»Dot. par. 2 ust. 12. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca nie pézniej niz na miesigc przed uptywem
terminu waznosci polisy przedtozy! nowa, wraz z dowodem oplacenia. Uprzejmie prosimy o skrocenie
tego terminu do tygodnia przed konicem obecnie obowiazujacej. Wykonawcy w wiekszosci maja co
roku odnawiane polisy w zakresach swoich dzialalnosci, terminy te sa skrupulatnie pilnowane
zarbwno przez Wykonawce jak i ubezpieczyciela. Wykonawca nie moze ryzykowaé aby nie mie¢
aktualnej polisy tuz po zakoriczeniu obowigzujacej. Jednakze, wg Wykonawcy, termin aby
przedstawi¢ nowa polisg miesigc wczesniej, jest terminem nadmiernym i moze powodowaé
konieczno$¢ stworzenia pod Pafistwa zaméwienie polisy dedykowanej. Wykonawca 6w polise
dedykowang bedzie musiat wkalkulowaé w ceng oferty a Zamawiajacy poniesie wigksze koszty
zwiazane z udzieleniem zaméwienia.”

Odp. Zamawiajgcego: Zgodnie 7z SIWZ.

Pytanie nr 19:

»Dot. Warunkéw udzialu w postgpowaniu — zdolno$é techniczna lub zawodowa — doswiadczenie.
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku gdy to Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego
ustuga/ustugi zostang wskazane w wykazie ustug, Wykonawca nie musi przedkladaé referencji/
dowod6w okreslajacych, Ze te ushugi zostaly wykonane badz sa wykonywane nalezycie.”

Odp. Zamawiajgcego: Zgodnie 7 SIWZ.

Powyisza informacja zostala zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego
w dniu 25.11.2019 r.
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