Część III Opis przedmiotu zamówienia
Wymiana podzespołów eksploatacyjnych w 6 zasilaczach UPS wraz z wykonaniem przeglądów serwisowych.
Część 1.
Wymiana podzespołów eksploatacyjnych w 3 zasilaczach UPS Delphys GP 160 kVA wraz z wykonaniem przeglądów serwisowych.
Lokalizacja zasilaczy – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o., ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, 
Zakres do realizacji:
I. Dostawa i wymiana niżej wymienionych części eksploatacyjnych dla 3 zasilaczy oraz akumulatorów  (gwarancja na akumulatory – min 24 m-ce)
	 Model: Delphys GP 160 kVA – 3 szt.

	Kod części wg producenta
	Nazwa wg producenta
	Ilość (szt.)

	2A11715A220 
	FAN 220Vac 172x150 
	6 

	E136108 
	CHEMICAL DC CAPACITOR 
	48 

	E136118 
	CAPACITOR POLYPO 200μF 250V CUBE 
	36 

	E136128 
	CAPACITOR POLYPO 120μF 300V 
	9 

	E136168 
	SNUBBER 1μF 
	36 

	E136248 
	SNUBBER 1μF 
	15 

	E170418 
	FAN 230V 1000M3/H 225X225X80 
	9 

	12HX505FR+ 
	DATASAFE 12HX505FR+ BLOC 12V 505W (akumulator)
	129



II. Wykonanie przeglądów okresowych 3 zasilaczy wg wymagań producenta:
1) Sprawdzenie ogólne (bez pomiarów) warunków zewnętrznych pracy urządzenia i stanu samego urządzenia:
· temperatura
· zapylenie (ewentualne czyszczenie *)
· wentylacja
· stan obudów (ewentualne czyszczenie*)
· poziom hałasu (ewentualne zalecenie wymiany lub wymiana wentylatorów)
* UWAGA! W przypadkach silnych zabrudzeń czyszczenie może być wykonane tylko za zgodą zlecającego.
2) Sprawdzenie połączeń elektrycznych:
· Zewnętrznych (sprawdzenie stanu przewodów i listew podłączeniowych)
· Wewnętrznych
3) Sprawdzenie stanu baterii akumulatorów:
· Wizualna kontrola izolacji
· Wizualna kontrola stanu poszczególnych akumulatorów (ew. wycieki)
· Kontrola zabezpieczeń
· Krótki test kontrolny rozładowania, na obciążeniu Klienta, ze zdjęciem charakterystyki spadku napięcia baterii
4) Pomiary wielkości elektrycznych na wejściu, wyjściu UPS-a, stopnia obciążenia, itp.
5) Kalibracja i ewentualna regulacja UPS-a z użyciem oprogramowania serwisowego XpertSoft.
6) Sprawdzenie, pobranie i przekazanie Klientowi logów zdarzeń odnotowanych w pamięci UPS-a z wykorzystaniem oprogramowania serwisowego Socomec - XpertSoft.
7) Testowanie stanów pracy UPS-a.
8) Wykonanie Raportu Serwisowego z zaleceniami.
9) Aktualizacja zegara odliczającego czas do kolejnego Przeglądu.

W cenie oferty należy ująć koszty: dostawy, dojazdu, robocizny, utylizacji zdemontowanych akumulatorów.

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy – Sylwester Bilski – Kierownik DET

Część 2

Wymiana podzespołów eksploatacyjnych w 3 zasilaczach UPS Silco wraz z wykonaniem przeglądów serwisowych.
Lokalizacja zasilaczy – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o., ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, 
Zakres do realizacji:

I. Dostawa i wymiana niżej wymienionych części eksploatacyjnych dla 3 zasilaczy oraz akumulatorów dla jednego zestawu wskazanego przez Zamawiającego  (gwarancja na akumulatory – min 24 m-ce)
1. UPS ST33DSP40
· Kondensatory AC – 1 kpl.
· Kondensatory DC – 1 kpl.
· Wentylatory – 1 kpl.
· Akumulatory MWL 28-12B – 62 szt.
2. UPS ST33DSP60
· Kondensatory AC – 1 kpl.
· Kondensatory DC – 1 kpl.
· Wentylatory – 1 kpl.
· Akumulatory MWL 45-12 – 62 szt.
3. UPS ST33DSP60
· Kondensatory AC – 1 kpl.
· Kondensatory DC – 1 kpl.
· Wentylatory – 1 kpl.
· Akumulatory MWL 200Ah-12 – 62 szt.


II. Czynności przeglądowe po wymianie udokumentować wg zaleceń producenta. W protokołach winny się znaleźć zapisy jednoznacznie potwierdzające sprawność w/w urządzeń.
W cenie oferty należy ująć koszty: dostawy, dojazdu, robocizny, utylizacji zdemontowanych akumulatorów.

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy – Sylwester Bilski – Kierownik DET
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