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Siedlce, dnia: 18.03.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAN OL-LBW.6210.270/n-271/n.2019

Nazwa i adres Klienta:
Podstawa badai:

Rodzaj probek:

Miejsce pobrania probek: Wodociag publiczny Wisniew
Data pobrania probek: 14.03.2019
Probki pobrat:

Metoda pobierania probek

Nr protokolu pobrania probek: SIED/HKN/162/14/2019
14.03.2019
14.03.-17.03.2019

Stan probki (ek) nie budzi zastrzezei

Data przyjecia probek

Data rozpoczecia i zakonczenia badan
Inne informacje dotyczace probek

Cel badania

UWAGA:
Wyniki badan zawarte w sprawozdaniu odnoszq si¢ wylgcznie do danej probki.

Przedlozenie jednostkom nadzorujacym (zgodrnoérc'rz pr_zﬁerpivsiamip_rqyyra)m 7

Panstwowy Pownatowy Inspektor Sanitarny w Sledlcach ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce
Pismo OL-LBW.630.39.2018 z dnia 14.12.2018
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

PSSE Siedlce - Sekcja Higieny Komunalnej (Klient wewnetrzny)
PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007

Niepewnosé podaje sig jesli jest to istotne dla miarodajnosci wynikéw badania lub

ich zastosowania, kiedy ma to znaczenie dla dokonania oceny zgodnosci z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi lub na zyczenie klienta. Niepewnos¢

wyniku badania nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki.
niz w calosci.

Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej

Opis i identyfikacja probki: B

Nr probki Godz. pobr. Ozn. klienta Rodzaj probk1 i punkt pobrama
270/n 09:25 1 Wlsmew Zespél Oswmtowv, kuchma kr'm
271/n 08:55 2 Budynek Nadlesnlctw'l Llpm'\k 36/1 lok‘ll mleszkalny, lazwnka

Akt prawny: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudma 2017 r.w sprawxe Jakosa wody przeznaczonej do spozycta przez ludzz (Dz U poz 2294)

1. Wyniki badan mikrobiologicznych
Lp. Wskaznik, metodyka

1 Bakterie grupy coli
PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Wartos¢ parametryczna: liczba mikroorganizmow 0 jtk100 ml wody
Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie <10 jtk. W przypadku wykrycia bakterii
.grupy coli <10 jtk/100ml nalezy wykona¢ badanie parametru E. coli i
‘enterokokow celem wykluczenla ich obecnosm

|2 Escherlchla coli
! PN EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Wartos¢ parametryczna: liczba mlkroorgamzmow 0 jtk w 100 ml wody
3 Ogélna liczba mlkroorgamzmow na agérze bdzywczym w1ml
wody po 72 hw 22 °C
PN-EN ISO 6222:2004
Wartos$¢ parametryczna: Bez nieprawidlowych zmian
Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizmoéw nie przekraczata:
100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,
200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.
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2. Wyniki badan fizykochemicznych Legenda: "-" - nie badano
, | ! Numery probek, wyniki ‘
Lp. Wskaznik, metodyka Jm  —————— Bl o Rl s SR
- . : e 20D, D <.
1 Barwa ‘mg/I 10 10
PN-EN ISO 7887:2012+ Ap1:2015-06 |

‘Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidiowych zmian

TR ERe) SRR S S (N S —

2 Metnosc INTU 0,28 0,29
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 \
Warto$¢ parametryczna: Akceptowalna przez konsumentow i bez | w

Pozadana warto$é tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/l

|
nieprawidlowych zmian {
Zalecany zakres wartosci do 1,0 NTU |

3 Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa 1|JS/cm 206 236
PN-EN 27888:1999 \
(w temp. 25 °C) 1
Wartos¢ parametryczna: 2500 pS/cm

4 Smak (Liczba progowa smaku) TFN i ponizej 1 akcept. ponizej 1 akcept.
PN-EN 1622:2006 J ‘ ‘
Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony, trzech oceniajacych |

Czas przechowywania probek: do 48h \
‘Temperatura badan: 21-25 °C ‘ i ;
Warto$¢ parametryczna: Akceptowalny przez konsumentow i bez :
nieprawidlowych zmian

5 Stezenie jonow wodoru (pH) | f 7,8 7,9
PN-EN ISO 10523:2012 | ;
(w temp. 25 °C) i | | !
Wartos¢ parametryczna: 6,5 - 9,5 | ‘ |
6 zapach (Liczba progowa zapachu) _ N

PN-EN 1622:2006

‘Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony, trzech oceniajacych

‘ :
| |
!TON '\ ponizej 1 akcept. | ponizej 1 akcept.
‘ 4
|
| |
i }
|

Czas przechowywania probek: do 48 h
' Temperatura badan: 21-25 °C
Warto$¢ parametryczna: Akceptowalny przez konsumentow i bez

nieprawidlowych zmian | | !

"B - badania poza zakresem akredytacji PCA nr AB 565; (%) - norma archiwalna, ponizej "liczba" - wynik ponizej granicy oznaczalnosci

Autoryzowal

Starszy asystent SBWIG Starszy asystent SBWIiG
mgr Aneta Kobuszewska mg’ Ma/tzga Zacwra ]\ON]E( SPRAWOZDAN IA
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Siedlce, dnia: 18.03.2019
SPRAWOZDANIE Z BADAN OL-LBW.6210.272/n-273/n.2019

Nazwa i adres Kiienta Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce
Podstawa badan: Pismo OL-LBW.630.39.2018 z dnia 14.12.2018

Rodzaj probek: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Miejsce pobrania probek: Wodociag publiczny Radomysl

Data pobrania probek: 14.03.2019

Probki pobrat: PSSE Siedlce - Sekcja Higieny Komunalnej (Klient wewnetrzny)
Metoda pobierania probek PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007

Nr protokolu pobrania prébek: SIED/HKN/162/15/2019

Data przyjecia probek 14.03.2019

Data rozpoczecia i zakoiczenia bada  14.03.-17.03.2019

Inne informacje dotyczace probek Stan prébki (ek) nie budzi zastrzezen

Cel badania ) Przedlozenie jednostkom nadzorujgcym (zgodno$¢ z przepisani[_)rawa)
UWAGA:

Wyniki badar zawarte w sprawozdaniu odnoszq sig wylgcznie do danej probki. Niepewnos¢ podaje sig jesli jest to istotne dla miarodajnosci wynikéw badania lub
ich zastosowania, kiedy ma to znaczenie dla dokonania oceny zgodnosci z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi lub na Zyczenie klienta. Niepewnosé¢
wyniku badania nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki. Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej
nizw calosci.

Opis i identyfikacja probki: B - -
Nr probki Godz. pobr. Ozn. klienta  Rodzaj probki i punkt pobrania

272/n 09:45 1 Zesp6l Oswiatowy w Smiarach; kuchnia kran

273/n 16:00 i 2 ‘Z..esp(')l Oswiatowy w Raao‘n;;éli; [)omies;cie;lie socjaTn;-l:l:;n

Akt prawny: Rozporzqdzenie lrvlinis>traerrorwia zdn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzI: (Dz: U. poz: 2294)

1. Wyniki badan mikrobiologicznych

Legenda: "nw" - nie wykryto, " " - pie badano

Numery probek, wyniki

22,0 | awm

1 ?‘Bakterie grupy coli - 7 - 7 iliczba J‘
'PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 \ “
Warto$¢ parametryczna: liczba mikroorganizmow 0 jtk100 ml wody ‘ ‘

Lp. Wskaznik, metodyka

Dopuszcza sie pojedyncze bakterie <10 jtk. W przypadku wykrycia bakterii

grupy coli <10 jtk/100ml nalezy wykona¢ badanie parametru E. coli i

enterokokow celem wykluczenia ich obecnosci. ‘ 1
2 Escherichia coli liczba | 0 0

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 w : '

‘Warto$c¢ parametryczna: liczba mikirorcr)rg'firrrlisz)rvxo JEkw}()B ml wody J_,i, e o A—J o
'3 |Ogélna liczba mikroorganizméw na agarze odzywczym w 1 ml  |liczba 3 nw

wody po 72 hw 22 °C ‘ \

PN-EN ISO 6222:2004 ; |
Wartos¢ parametryczna: Bez nieprawidlowych zmian | l
Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizmow nie przekraczata: ‘
100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe;j, \
200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. - o J‘ - 77L4_ e
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2. Wyniki badan fizykochemicznych Legenda: "-" - nie badano

i ﬁ Nume rébek, wyniki 5
Lp. Wskaznik, metodyka lm Le l b sl S

1 Barwa mg/l | 5 5
PN-EN ISO 7887:2012+ Ap1:2015-06 ‘, [
' Akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian ‘
Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenla do 15 mg PYI ‘ 3
2 Metnosc INTU 5 0,33 0,60
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |
|Warto$é parametryczna: Akceptowalna przez konsumentow i bez ‘
'nieprawidiowych zmian }

3 Przewodnoéé elektryczna wiasciwa | " }uS/ém 259 257 o
PN-EN 27888:1999 ]
(w temp. 25 °C) ;

Wartos¢ parametryczna 2500 pS/cm

|
|
|
Zalecany zakres warto$ci do 1,0 NTU | ‘
|

e I | LN (o S S S

4  Smak (Liczba progowa smaku) : o S ITFN ponizej i akcept
'PN-EN 1622:2006 ‘

ponizej 1 akcept.
Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony, trzech oceniajacych | |

Temperatura badan: 21-25 °C
Warto$¢ parametryczna: Akceptowalny przez konsumentow i bez

\
|
Czas przechowywania probek: do 48h 1 ‘
\
|
1
nieprawidlowych zmian ‘
5 Stezenie jonéw wodoru (pH) ‘ 7,9 ‘
PN-EN ISO 10523:2012
(w temp. 25 °C)
Wartos¢ paramctrycznd 6 5 9.5 1
6 Zapach (Liczba progowa zapachu) TON ponizej 1 akcept. | ponizej 1 akcept.
PN-EN 1622:2006
‘Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony, trzech oceniajacych

'Czas przechowywania probek: do 48 h
Temperatura badan: 21-25 °C i
Warto$¢ parametryczna: Akceptowalny przez konsumentow i bez

nieprawidlowych zmian

- badania poza zakresem akredytacji PCA nr AB 565, (i) - norma alc/uwalna pomze "//cz/)a” - wymk ponizej glanlLy oznaczalnmc:

Aulory:ou at
Starszy asystent SBWIG Starszy asystent SBWIG
mgr Aneta Kobl |sz'e ska mgr Malgﬂzzacwuva KON]FC SPRAWOZDANIA
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